
จุดติดต่อ พัสด-ุทรัพยากรบุคคล

ห้องประชุม รับรอง ที่นั่ง

ห้องประชุม รับรอง ที่นั่ง

EE-90A-EE05-03Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 3

1:100

ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 3
TOWER  A SCALE 1:100



 ห้องประชุม ที่นั่ง

 ห้อง 

EE-90A-EE05-04Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ

อน
ุญ

าต
ปร

ะก
อบ

วิช
าช

ีพ
นิต

ิบุค
คล

เล
ขท

ี่  น
.0

06
-5

6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 4

1:100

ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 4
TOWER  A SCALE 1:100



ผอ ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่ผอ กองอาคารสถานที่ผอ กองพัสดุ

พื้นที่สำนักงาน

ห้องพยาบาล

ห้องตรวจ

ห้องเก็บอุปกรณ์

พื้นที่เก็บเอกสาร

กองอาคารสถานที่จำนวนที่นั่ง

         ผอ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เลขานุการฝ่าย

ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

ผอ.กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พื้นที่เก็บเอกสาร

กองพัสดุ จำนวนที่นั่ง

เลขานุการฝ่าย

ห้องเก็บของ กองพัสดุ 

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง

พื้นที่สำนักงาน

EE-90A-EE05-05Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 5

1:100

ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 5
TOWER  A SCALE 1:100



ผอ กองการเงิน

กองบัญชีบริหารและงบประมาณ
จำนวนที่นั่ง 6/8

กองบัญชีการเงิน
จำนวนที่นั่ง 11/12

การเงิน

  โถงลิฟต์
  หนีไฟ
 6.10 . 0 

  ห้อง
  แม่บ้าน
  4.60

  ห้อง
  ขยะ
  4.60

  ห้อง
  งานระบบ

. 0

 ห้องน้ำชาย

 ห้องน้ำหญิง

  ห้อง
  น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่เก็บเอกสาร

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์

EE-90A-EE05-06Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 6

1:100

ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 6
TOWER  A SCALE 1:100



  โถงลิฟต์
  หนีไฟ
 6.10 . 0 

  ห้อง
  แม่บ้าน
  4.60

  ห้อง
  ขยะ
  4.60

  ห้อง
  งานระบบ

. 0

 ห้องน้ำชาย

 ห้องน้ำหญิง

  ห้อง
  น้ำผู้พิการ

EE-90A-EE05-07Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 7

1:100

ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 7
TOWER  A SCALE 1:100



ผอ กองกฏหมายและ
ระเบียบ

ผอ กองคดี

ผอ กองนิติกรรม และ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน

 กองกฏหมายและระเบียบ จำนวนที่นั่ง

         กองนิติกรรม
        และกรรมสิทธิ์ที่ดิน
         จำนวนที่นั่ง

  กองคดี จำนวนที่นั่ง

ห้องผอ ฝ่ายตรวจสอบภาย
ใน

ห้อง ผอ.กอง
ตรวจสอบภายใน

กองตรวจสอบภายใน
จำนวนที่นั่ง /6

ห้อง ผอ.กอง
ตรวจสอบภายใน

กองตรวจสอบภายใน
จำนวนที่นั่ง /6

  โถงลิฟต์
  หนีไฟ
 6.10 . 0 

  ห้อง
  แม่บ้าน
  4.60

  ห้อง
  ขยะ
  4.60

  ห้อง
  งานระบบ

. 0

 ห้องน้ำชาย

 ห้องน้ำหญิง

  ห้อง
  น้ำผู้พิการ

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์

พื้นที่สำนักงานพื้นที่เก็บเอกสาร

ห้องผอ ฝ่ายกฏหมาย

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่เก็บเอกสาร

เลขานุการฝ่าย

EE-90A-EE05-08Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 8

1:100

ผังระบบเต้ารับไฟฟ้า ชั้น 8
TOWER  A SCALE 1:100



ผอ กองพัฒนาธุรกิจผอ กองวิศวกรรม

ผอ กองบริหารและกำกับ
ดูแลโครงการนิคมฯ

      กองพัฒนาธุรกิจ
      จำนวนที่นั่ง

ห้องวิชาการ 1

     ผอ กองบริหารและกำกับดูแลโครงการนิคมฯ
      จำนวนที่นั่ง

พื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่เก็บเอกสาร

ห้องอเนกประสงค์

ห้องผอ ฝ่ายพัฒนาและ
วิศวกรรม

 กองวิศวกรรม จำนวนที่นั่ง 2

ห้องวิชาการ 

ห้องวิชาการ 

ห้องวิชาการ ห้องวิชาการ ห้องวิชาการ 

ห้องวิชาการ 

ห้องวิชาการ 

ห้องวิชาการ 
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ห้องผอ ฝ่ายการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์

ผอ กองการตลาดผอ กองลูกค้าสัมพันธ์

ผอ กองการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม

ผอ กองจัดการระบบและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

      กองลูกค้าสัมพันธ์
      จำนวนที่นั่ง

       กองการตลาด
      จำนวนที่นั่ง

       กองจัดการระบบและ
       บริหารการเปลี่ยนแปลง
        จำนวนที่นั่ง 6/8

กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม จำนวนที่นั่ง

ห้องอเนกประสงค์
ห้องผอ ฝ่ายพัฒนา
องค์กร

  โถงลิฟต์
  หนีไฟ
 6.10 . 0 

  ห้อง
  แม่บ้าน
  4.60

  ห้อง
  ขยะ
  4.60

  ห้อง
  งานระบบ

. 0

 ห้องน้ำชาย

 ห้องน้ำหญิง

  ห้อง
  น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน

ห้องอเนกประสงค์

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่เก็บเอกสาร

เลขานุการฝ่ายเลขานุการฝ่าย
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ห้องทำงาน ผอ กองนโยบายและแผน ห้องทำงาน ผอ กองบริหารการลงทุน

ห้องทำงาน ผอ กองกำกับดูแลกิจการที่
ดี

ห้องทำงาน ผอ กอง
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน

ห้องทำงานผอ
ฝ่ายยุทธศาสตร์

ห้องทำงาน ผอ ฝ่ายกำกับและดูแล
กิจการ

พื้นที่สำนักงาน กองนโบายและแผน
จำนวนพนักงาน 

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารการลงทุน
จำนวนพนักงาน 

ห้องอเนกประสงค์

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

พื้นที่สำนักงาน กองกำกับดูแลกิจการที่ดี

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่เก็บเอกสาร

ห้องอเนกประสงค์
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เลขานุการฝ่าย

ห้องอเนกประสงค์

พื้นที่กองอำนวยการปฏิบัติการ พื้นที่กองอำนวยการปฏิบัติการ 

เลขานุการฝ่าย

ห้องทำงาน
ผอ ฝ่ายอำนวย
การปฏิบัติการ 

ห้องทำงาน
ผอ ฝ่ายอำนวย

การปฏิบัติการ 

ผอ.กองอำนวยการ
ปฏิบัติการ 

ห้องทำงาน ผอ กอง
อำนวยการปฏิบัติการ 

ห้องทำงาน ผอ กอง
พัฒนาท่าเรือ

ห้องทำงาน ผอ กอง
บริหารและกำกับโครงการ

กองพัฒนาท่าเรือ จำนวนพนักงาน 

กองบริหารและกำกับโครงการจำนวนพนักงาน 

กองอำนวยการปฏิบัติการ จำนวนพนักงาน 

ห้องทำงาน ผอ ฝ่าย
อำนวยการปฏิบัติการ

พื้นที่สำนักงาน

ผอ.กองอำนวยการ
ปฏิบัติการ 

พื้นที่เก็บเอกสารพื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่เก็บเอกสาร

เลขานุการฝ่าย
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พื้นที่สำนักงาน กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์จำนวน
พนักงาน 

ห้องทำงาน ผอ กองบริหารชุมชน
สัมพันธ์

ห้องทำงาน ผอ กองพัฒนาชุมชน
สัมพันธ์

กองพัฒนาระบบงานดิจิทัล

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล

กองปฏิบัติการงานดิจิทัล

ผอ.กองพัฒนา
ระบบงานดิจิทัล

ผอ.กองปฏิบัติ
การงานดิจิทัล

ผอ.กองศูนย์
ข้อมูลดิจิทัล

พื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่สำนักงาน
1 0

ห้องทำงาน ผอ ฝ่ายดิจิทัล

ห้องทำงาน
ผอ ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

พื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่สำนักงาน

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ห้องผอ สมาคมนิคม

เลขานุการสมาคม

พื้นที่สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จำนวนพนักงาน 

พื้นที่สำนักงาน มูลนิธินิคม
จำนวนพนักงาน 

พื้นที่สำนักงาน

พื้นที่สำนักงาน

ห้องมูลนิธิปะการัง
3/3

เลขานุการฝ่ายเลขานุการฝ่าย
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ห้องอเนกประสงค์

พื้นที่สำนักงาน กองสิทธิประโยชน์จำนวน
พนักงาน 

พื้นที่สำนักงาน กองอนุญาตก่อสร้าง จำนวนพนักงาน 

ห้องทำงาน ผอ กองอนุญาตผู้ประกอบ
การ ห้องทำงาน ผอ กองอนุญาตก่อ

สร้าง

ห้องทำงาน
ผอ ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

พื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่สำนักงาน

ห้องเก็บของ

ห้องทำงาน ผอ กองสิทธิ
ประโยชน์

พื้นที่สำนักงาน กองสิทธิประโยชน์จำนวนพนักงาน 

พื้นที่เก็บเอกสาร

ห้องอเนกประสงค์

พื้นที่สำนักงาน
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ห้องอเนกประสงค์

ห้องทำงาน
ผอ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

ห้องผอ กองสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน

ห้องผอ กองความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย

ห้องทำงาน ผอ ศูนย์เฝ้า
ระวัง

กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจำนวน
พนักงาน 

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงานจำนวนพนักงาน 

พื้นที่เก็บเอกสาร พื้นที่สำนักงาน
1

ห้องอเนกประสงค์

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารงานชุมชนพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวนพนักงาน 

พื้นที่สำนักงาน กองกองบริหารเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวนพนักงาน 

ห้องทำงาน ผอ กองพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ห้องทำงาน
ผอ ฝ่ายพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

พื้นที่เก็บเอกสาร

พื้นที่สำนักงาน

ห้องทำงาน ผอ กองบริหารเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

เลขานุการฝ่ายเลขานุการฝ่าย
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ห้องทำงาน
ผอ กองกลาง

ห้องทำงาน ผอ
กองการประชุม

ห้องทำงาน ผอ
กองสื่อสารองค์กร

พื้นที่สำนักงาน กองกลาง
จำนวนพนักงาน 9/9

เลขานุการฝ่าย

พื้นที่เก็บเอกสาร

จำนวนพนักงาน 

ห้อง

ห้องเสียงตามสายห้องอเนกประสงค์

 ห้องทำงาน
 ผอ ฝ่ายสำนักผู้ว่าการ

จำนวนพนักงาน 

พื้นที่สำนักงาน
160

พื้นที่เก็บเอกสาร

ห้องถ่ายเอกสาร
10

พื้นที่สำนักงาน
1 0

ห้องอเนกประสงค์

ห้องเก็บของ
4
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ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
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  หนีไฟ
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  แม่บ้าน
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ห้องทำงานเลขานุการ

ห้องทำงานเลขานุการ

      ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ

      ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ

      ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ

      ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ

      ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ

      ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ

      

      

ห้องทำงานเลขานุการ

  โถงลิฟต์
  หนีไฟ
 6.10 . 0 

  ห้อง
  แม่บ้าน
  4.60

  ห้อง
  ขยะ
  4.60

  ห้อง
  งานระบบ

. 0

 ห้องน้ำชาย

 ห้องน้ำหญิง

  ห้อง
  น้ำผู้พิการ
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ระบบจ่ายไฟต่อเนื่อง Uninterruptible Power Supply

1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 75 Kva สำรองไฟฟ้า 15
นาที โดยเครื่องสำรองไฟฟ้าที่เสนอจะต้องเป็นแบบ True on-line Double Conversion ที่ใช้
เทคโนโลยี IGBT ทั้ง Rectifier  และ Inverter ขนาดตามที่ระบุในแบบมีระยะเวลาในการสำรองไฟฟ้าอย่าง
น้อย 15 นาทีที ่Full Load พร้อมด้วยระบบ Battery Monitoring
1.2 เครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์การออกแบบจากกลุ่มประเทศยุโรปหรือ
อเมริกาเท่านั้นและผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
หรือสาขาของผู้ผลิตภายในประเทศหรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
1.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดสอบเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่องตามมาตรฐานการทดสอบเครื่องก่อนและ
หลังจาก
นำมาติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
2. ข้อกำหนดของอุปกรณ์
1.1 Rectifier เป็นแบบ IGBT ควบคุมการทำงานด้วยระบบ DSP (Digital Signal Processing) ที่ออกแบบ
มาเพื่อลด Input Harmonic และปรับปรุง Power Factor ด้าน input ที่สามารถจ่ายไฟกระแสตรง DC ให้
แก่ Inverter และBattery ได้อย่างต่อเนื่อง
1.1.1 คุณสมบัติทางไฟฟ้า
· Input Voltage:           400/415 Vac, 3 Phase + 10%
· Input Frequency From 45 to 55 Hz
· Input Power Factor: >1.0
· THDi at 100% Load: <5%
1.2 Inverter เป็นแบบ IGBT สามารถจ่ายกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นที่ p.f. 0.9 inductive
ถึง0.9 capacitive พร้อม Isolation Transformer ประกอบสำเร็จจากผู้ผลิตเพื่อป้องกันโหลดจากสัญญาณ
รบกวนระหว่างระบบ หรือเป็นชนิด Transformer less technology ล่าสุดที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า ประหยัด
ค่าพลังงานไฟฟ้า
1.2.1 คุณสมบัติทางไฟฟ้า
· Output Voltage: 400/415Vac, 3 Phase + 1%
· Output Frequency: 50/60 Hz. + 2%
· THDu with Linear load: 2%
· THDu with Non-linear load: 5%
· Inverter Efficiency: > 90.0 % (100% load)
· Overload capacity: 125% for 10 min, 150% for 1 min
· Dynamic Stability: +5%
1.3 เครื่องสำรองไฟฟ้าแต่ละชุดต้องมี Static Bypass Switch เพื่อที่จะโอนย้ายให้รับพลังงานจากกระแส
ไฟฟ้าในกรณีที่เครื่อง UPS เกิดปัญหาโดยปราศจากการขาดช่วง
1.3.1 คุณสมบัติทางไฟฟ้า
· Voltage: 400/415Vac + 10%
· Frequency: 50/60 Hz
1.4 ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้าจะต้องมี Maintenance Bypass switch เพื่อที่จะโอนย้ายโหลดให้รับ
พลังงานจากกระแสไฟฟ้าในกรณีที่ต้องการทำการซ่อมบำรุง
1.5 คุณสมบัติของเครื่อง
1.5.1 ประสิทธิภาพของเครื่อง: ไม่น้อยกว่า 92 %
1.5.2 ระดับของเสียงรบกวน: ไม่เกิน 75 dBA
1.5.3 ระดับการป้องกัน: IP20 เป็นอย่างน้อย
1.6 แบตเตอรี่
1.6.1 แบตเตอรี่ที่นำเสนอจะต้องเป็นแบบ Maintenance Free Sealed Lead Acid ที่ออกแบบมาให้มีอายุ
การใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปีที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส สำหรับสำรองไฟเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้
ข้างต้น
1.6.2 แบตเตอรี่ที่เสนอจะต้องผ่านมาตรฐาน BS, UL หรือ IEC
1.6.3 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงรายการคำนวณแบตเตอรี่ โดยกำหนดให้ค่า End Voltage เท่ากับ 1.70 V/Cell
1.6.4 เครื่องสำรองไฟฟ้าที่เสนอจะต้องมีระบบ Battery Management เพื่อเป็นการถนอมอายุการใช้งาน
แบตเตอรี่ให้ยาวนาน อย่างน้อยดังนี้
- สามารถปรับการรีชาร์จแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิ
- มีระบบ Battery Test ที่สามารถทดสอบอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้
1.7 ระบบความปลอดภัย
1.7.1 เครื่องสำรองไฟฟ้าที่เสนอจะต้องมีระบบBack feed Protection เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าที่อาจ
เกิดขึ้นกับอุปกรณ์หรือผู้มีหน้าที่บำรุงรักษาจากกระแสไฟฟ้าไหลวนกลับ
จากด้านOutput
1.7.2 อุปกรณ์ตัดต่อแบตเตอรี่ เพื่อป้องกันการ Overcharge หรือการลัดวงจรแก่แบตเตอรี่
1.8 อุปกรณ์ควบคุมและแสดงผล
1.8.1 เครื่องสำรองไฟฟ้าที่เสนอจะต้องมีส่วนแสดงผลที่เป็นLCD หรือLED แบบ mimic เพื่อให้ทราบถึง
สถานะ การทำงานของเครื่อง
1.8.2 ต้องสามารถแสดงค่าต่างๆ ผ่านทางจอแสดงผลหน้าเครื่องได้อย่างน้อยดังนี้
- Input: Voltage, Frequency, Power
- Output: Voltage, Frequency, Power, Power Peak
- Battery: Voltage, Charge/discharge current, Remaining Backup time
- Bypass: Voltage, Frequency
- Internal Temperature หรือ สามารถเตือนการเกิดอุณหภูมิผิดปกติได้
- ระยะเวลาในการทำงานของเครื่องผ่าน Inverter, Bypass, Battery หรือสามารถดูเวลาที่มีการ
เกิด Fault หรือ Alarm ได้
1.8.3 เครื่องสำรองไฟฟ้าที่เสนอจะต้องมาสามารถรองรับการเชื่อมต่อผ่าน SNMP Protocol เพื่อเชื่อมต่อ
กับระบบควบคุมอาคาร (BAS) ได้
1.9 ระบบ Software Management ที่เสนอจะต้องรองรับกับระบบปฏิบัติการ (Operating System
Support) ต่างๆ อย่างน้อยดังนี้ Windows 7 , 8 ,10 หรือ Linux
1.10 ระบบ Software Management ที่เสนอจะต้องกำหนด Password Authorization ได้และสามารถ
แสดงสภาวะต่าง ๆ ของ เครื่องจ่ายไฟต่อเนื่อง ได้อย่างน้อยต่อไปนี้
1.10.1 สภาวะสัญญาณเข้าของแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และความถี่
1.10.2 สภาวะสัญญาณออก ได้แก่ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) และความถี่, สถานะ On Battery,
สถานะ On Bypass, Fail, Overload
1.10.3 สามารถแสดง Alarm ของเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในรูปของ Text หรือ Graphic (โดยการเปลี่ยนสี
ของรูป) และเก็บ Log ลงภายใน Hard Disk พร้อมวันและเวลาที่เกิดโดยอัตโนมัติและสามารถเรียกดูหรือ
พิมพ์ได้ในภายหลัง
1.10.4 สามารถแสดง Alarm หรือ แสดงบนหน้าจอ Diagram ได้อย่างน้อยดังต่อไปนี้
- Fault (AC Power Supply, Internal UPS,Battery, etc)
- Operate on Battery
- Battery Low Voltage
- Manual Bypass
- Overload
1.10.5 สามารถแสดงสภาวะการทำงานและสภาวะต่างๆ ของ UPS ผ่าน Software และ Web browser ได้
3. การส่งมอบ
3.1 บริษัทผู้รับจ้างต้องทำเอกสารการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา ให้กับทางผู้ว่าจ้าง
3.2 บริษัทผู้รับจ้างต้องทำแบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จ และผลการทดสอบทุกขั้นตอน ให้กับทางผู้ว่าจ้าง
3.3 การส่งมอบงาน ต้องติดตั้ง และต้องส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมทดสอบการทำงานของเครื่อง และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างที่จำเป็นในการทดสอบมาเอง ตลอดจนต้อง
แนะนำและฝึกสอนเจ้าหน้าที่ของให้สามารถ OPERATE เครื่องได้เองโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 การรับประกัน บริษัทผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 ป ีหลังจาก
วันส่งมอบหากเกิดการขัดข้องในระหว่างประกันเนื่องจากการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดี
4. การทดสอบ

การทดสอบระบบโดยการให้ระบบทำงานจริงนั้น จะถูกพิจารณาให้กระทำเมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้ว
โดยการทดสอบจริง เพื่อทำการตรวจสอบ Full load test การทำงานของระบบโดยมีความสัมพันธ์กับ
อุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ และการพิจารณาระบบที่ออกแบบกับสมรรถนะการทำงานของระบบจริงในการ
ทดสอบระบบจะต้องมีการทดสอบหน้าที ่(Functioning Test) การทำงานของอุปกรณ์ในระบบทุกๆตัวเพื่อ
ให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกๆส่วนทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้อย่างถูกต้อง

ระบบสายสัญญาณเครือข่าย Network Cabling System

1. ความต้องการทั่วไป
1.1 ระบบสายสัญญาณที่เสนอจะต้องถูกออกแบบให้สามารถรองรับกับอุปกรณ์ระบบเครือข่ายฯ และเป็นไป
ตามมาตรฐานของระบบสายสัญญาณอย่างน้อยดังนี้
1.1.1 EIA/TIA 568 ข้อกำหนดการเดินสายสัญญาณในอาคาร
1.1.2 EIA/TIA 569 ข้อกำหนดเกี่ยวกับ PaIEC01ay และช่องเดินสื่อสาร
1.1.3 EIA/TIA 606 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการดูแลระบบสายสัญญาณ
1.2 การเดินสายสัญญาณ และสายไฟฟ้า ต้องเดินสายร้อยในท่อ หรือรางเดินสายแยกจากกันพร้อมมี
ระบบ Ground System ของ Data
1.3 สายสัญญาณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง 2 ด้านโดยเรียงหมายเลขลำดับจำนวนของสายภายในชั้น
หรืออาคารนั้นและต้องจัดทำ Label ติดชัดเจนทั้งที่ Patch Panel และ เต้ารับคอมพิวเตอร์ ทุกจุด
1.4 การเดินสายสัญญาณ และไฟฟ้า ภายในอาคารในกรณีที่อาคารมีฝ้าเพดาน ชนิด T-Bar หรือ ฝ้าทึบ ต้อง
เดินสายร้อยในท่อเหล็กชนิด Flexible และต้องทำการผูก หรือแขวนท่อเหล็กชนิด Flexible ให้อยู่เหนือฝ้าเพดาน
เสมอ โดยห้ามพาดท่อเหล็กชนิด Flexible ไว้บนฝ้าเพดาน
1.5 การเดินสายสัญญาณ และไฟฟ้า ภายในอาคารในกรณีที่อาคารไม่มีฝ้าเพดาน หรือเดินสายจากฝ้าเพดานลง
มาตามผนังห้องต้องเดินสายร้อยในรางพลาสติก (PVC Wire way) ชนิดรางสีขาว หรือรางเหล็ก (Steel Wire
way) เพื่อความสวยงามของสถานที่ ในบางกรณีเพื่อความเหมาะสมของสถานที่สามารถใช้ท่อเหล็ก (EMT
Conduit) ได้ แต่ห้ามใช้รางโทรศัพท์ ชนิด รางสีเทาแบบติดกาว
1.6 การเดินสายสัญญาณและไฟฟ้าภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์ ต้องเดินสายร้อยในรางเหล็ก (Steel Wire
way) / ท่อเหล็ก (EMT Conduit) / Cable Basket / Fiber optic tray เหนือตู้คอมพิวเตอร์
1.7 อุปกรณ์ระบบสายสัญญาณทั้งหมดให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้ จะต้องเป็นของ
ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อนและเป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันทั้งหมด และต้องได้รับการ
ประกันการใช้งาน SYSTEM WARRANTY เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 25 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ
บริษัทสาขาในประเทศไทย พร้อมแนบแคตตาล็อกอุปกรณ์ที่เสนอประกอบการพิจารณาด้วย
1.8 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือสาขาของผู้ผลิตภายในประเทศหรือตัวแทนจำหน่าย
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยแนบเอกสารรับรองมาในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วย
2. ข้อกำหนดด้านเทคนิค
2.1 ระบบสายสัญญาณ UTP สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center)
2.1.1 เป็นเป็นสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CATEGORY 6 ชนิด 4 คู่สาย มีตัวนำเป็นทองแดงขนาด 24 AWG
เป็นสายนำสัญญาณที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 เป็นอย่างน้อย
2.1.2 มีเปลือก (JACKET) เป็นแบบ FR PVC (FLAME RETARDANT POLYVINYL CHLORIDE) มีคุณสมบัติของ
เปลือกตามมาตรฐาน UL/NEC CM RATEDได้รับมาตรฐานความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม RoHS COMPLIANT
(LEAD FREE) เพื่อความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม และผู้ติดตั้งใช้งาน, มี RIP CORD เพื่อช่วยให้ง่ายในการปอกสาย
และมี แกนกลาง (FILLER) ผลิตจาก Polyethylene เพื่อควบคุมระยะห่างระหว่างคู่สายและป้องกันสัญญาณ
รบกวนระหว่างคู่สายได้ดีขึ้น
2.1.3 รองรับการใช้งาน GIGABIT ETHERNET, 155 Mbps ATM, TP-PMD, ISDN, BASEBAND,BROADBAND,
VoIP เป็นอย่างน้อย
2.1.4 มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดังต่อไปนี้
- มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า 44dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
- มีค่า ATTENUATION ไม่เกิน 32.8 dB (MAXIMUM) ที่ความถี่ 250 MHz
- มีค่า PSNEXT ไม่น้อยกว่า 41 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
- มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 25.3 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
- มีค่า ACR ไม่น้อยกว่า 11.3 dB (TYPICAL) ที่ความถี่ 250 MHz
- มีแถบความกว้างของความถี่ใช้งาน (BANDWIDTH) ไม่น้อยกว่า 250 MHz และได้รับการทดสอบจนถึง
ความถี่ 600 MHz เป็นอย่างน้อย
2.1.5 ผ่านข้อกำหนดตามมาตรฐานอย่างน้อยดังนี้
ได้รับการรับรอง และทดสอบจากสถาบัน ETL SEMKO : Report No. 3056279-002 โดยมีการทดสอบตาม
มาตรฐาน TIA/EIA 568B.2-1, ASTM D4566-98 ต้องได้รับการทดสอบประสิทธิภาพ ของการเชื่อมต่อที่มีรอยต่อ
อย่างน้อย 4 รอยต่อ
2.1.6 มี UL Listed number E138034
2.1.7 สามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -20 ถึง +80 องศาเซลเซียส และสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ
ระหว่าง -20 ถึง +60 องศาเซลเซียส
2.2 เต้ารับแบบ RJ45 Modular Jack
2.2.1 เป็น MODULAR JACK CAT 6 (CAT 6 MODULAR JACK) SLIM LINE (SL Series) ชนิดเข้าสายด้านหลัง
แบบ 110 Connect Block บน PRINT CIRCUIT BOARD แผงด้านหน้าเป็นแบบ RJ 45 Modular Jack มี Bend
Limited Strain Relief สำหรับ Lock สายและช่วยป้องกัน การโค้งงอของสายใกล้จุด Terminate
2.2.2 ด้านหลังของ MODULAR JACK มี CODE สีเพื่อบอกสัญลักษณ์การเข้าสายสัญญาณทั้งแบบ T568A
และ T568B และสามารถเข้าสายด้านหลังได้ทั้งแนว 180 องศา และ 90 องศา เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
2.2.3 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ สาย UTP
2.2.4 มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าดังต่อไปนี้
มีค่า INSERTION LOSS ไม่เกิน 0.06 dB ที่ความถี่ 100 MHz, และ 0.1 dB ที่ความถี่ 250 MHz.
มีค่า RETURN LOSS ไม่น้อยกว่า 33.2 dB ที่ความถี่ 100 MHz และ 17.4 dB ที่ความถี่ 250 MHz.
มีค่า NEXT ไม่น้อยกว่า 57.7 dB ที่ความถี่ 100 MHz และ 47.9 dB ที่ความถี่ 250 MHz.
มีค่า FEXT ไม่น้อยกว่า 48.7 dB ที่ความถี่ 100 MHz และ 40.1 dB ที่ความถี่ 250 MHz.
2.3 อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ (UTP Patch Panel) มีคุณสมบัติดังนี้
2.3.1 เป็นอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ CAT 6 (CAT 6 PATCH PANEL) ชนิดเข้าสายด้านหลังแบบ 110
CONNECT BLOCK แผงด้านหน้าเป็นแบบ RJ 45 MODULAR JACK มี BEND LIMITED STRAIN RELIEF
สำหรับ LOCK สายและช่วยป้องกันการโค้งงอของสายใกล้จุด TERMINATE, มีจำนวน PORT ใช้งาน 24 PORTS
หรือ 48 PORT.
2.3.2 วัสดุที่ใช้ผลิต PATCH PANEL FRAME ผลิตจากโลหะสีดำ POWDER-COATED
2.3.3 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันกับ สาย UTP
2.4 สายเชื่อมต่อ (Patch Cord)
2.4.1 มีคุณสมบัติเป็นสายเชื่อมต่อ UTP PATCH CABLE ASSEMBLIES CAT 6 (CAT 6 PAT CORD) ประกอบ
ด้วยสาย UTP แบบ STANDED WIRE ขนาด 24 AWG 7/32 จำนวน 4 คู่สาย ซึ่งมีฉนวนที่ผลิตจาก FRAME
RETARDANT POLYETHYLENE
2.4.2 สายเชื่อมต่อสำเร็จรูป ต้องผ่านเงื่อนไขข้อกำหนดตามมาตรฐานอย่างน้อยดังต่อไปนี้
TIA/EIA 568B.2-1, ISO/IEC 11801 CLASS E.
EN 50288-3-2.
IEC 61156-6.
2.5 หน้ากากสำหรับเต้ารับ (FACEPLATE KIT) มีคุณสมบัติดังนี้
2.5.1 เป็นหน้ากากที่สามารถติดตั้งใช้งานกับ 110CONNECT JACK, TOOL LESS JACK, MTRJ JACK,
MULTIMEDIA JACK, SL SERIES JACKได้
2.5.2 เป็นหน้ากากที่ผลิตจากวัสดุชนิด ABS และผ่านเงื่อนไขข้อกำหนด RoHS COMPLIANT เพื่อความปลอดภัย
ของผู้ใช้งานและผู้ติดตั้ง
2.5.3 มีรหัสโค้ดสี (Colour Code) หรือ ICON รูปคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์ เพื่อบอกการใช้งานอย่างชัดเจน
และมี BLANK ICON ให้เลือกใช้งานพร้อมแผ่น LABEL เพื่อง่ายต่อการจัดทำ LABELING, หน้ากากที่นำเสนอต้อง
มี LOGO เครื่องหมายการค้าของผู้ผลิตบนหน้ากากที่นำเสนอทุกชิ้น
2.5.4 หน้ากากมีจำนวนช่องสำหรับใช้งาน 1, 2 หรือ 3 ช่องต่อหนึ่งหน้ากาก สามารถติดตั้ง Modular Jack ได้
จากด้านหน้ำ(Front Loading) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการแก้ไขซ่อมแซมในภายหลัง และสามารถติดตั้ง
POWER OUTLET (Selective Model) กับหน้ากากได้ เพื่อความเรียบร้อยสวยงามเมื่อติดตั้งกับ POWER
OUTLET
2.5.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าและผู้ผลิตเดียวกับสายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CABLE

ระบบระบบป้องกันไฟกระโชก Surge Protection

1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1. มาตรฐานการผลิตของอุปกรณ์ระบบป้องกันไฟกระโชก จะต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก. (TIS. Standard)
หรือ IEC หรือ VDE หรือ IEEE
1.2. การดำเนินการติดตั้งให้เป็นไปตามกฎการเดินสาย และติดตั้งของการไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค, หรือ มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟ้าของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)
1.3. อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ 100% ไม่เคยใช้งานมาก่อน
1.4. การติดตั้งชุดอุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ  (SURGE PROTECTION DEVICE ) เป็นการติดตั้งแบบขนาน ซึ่ง
จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้กระแสไฟฟ้าในระบบ (Load), และไม่ก่อให้เกิดผลการลดทอนสัญญาณจนเกิดการทำ
งานที่ผิดพลาดในระบบสื่อสารและระบบวัดและควบคุม
2. รายละเอียดทางเทคนิค
2.1 SPD 1 (Lightning Current Arrester : Class B)
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ป้องกันชั้นต้น ใช้ติดตั้งที่ Main Distribution Board (MDB) ชนิด Arc quenching spark gap
(Arrester Class I/B) อุปกรณ์ทำหน้าที่กำจัดกระแสฟ้าผ่า (Lightning Current) ซึ่งมีการออกแบบเพื่อให้สามารถ
ทนและสามารถดับกระแสไหลตาม (Line-follow Current) ซึ่งเกิดหลังจากการทำงานได้ โดยอุปกรณ์ มีราย
ละเอียดดังนี้
Lightning Current Arrester
รายละเอียดทางเทคนิค

Arrester Class I / B
Nominal Voltage Un 400 Vac / 50 Hz
Arrester Voltage Uc 440 Vac / 50 Hz
Lightning test current (10/350 ms) acc. to IEC 1024-1 50 kA per phase
Quenching Short Circuit at Un without backup fuse 50 kArms
Protection level ≤ 1.5 kV
Response time ≤ 100 ns

2.2 SPD 2
อุปกรณ์ป้องกันแรงดันเสิร์จ (Surge Voltage Arrester) Class II/C สำหรับป้องกันแรงดันเสิร์จที่หลงเหลือและ
ป้องกันเสิร์จจาก Switching ตู้ Sub Distribution Board ลักษณะของอุปกรณ์ ทำจาก Metal Oxide Varister (
MOV ) โดยอุปกรณ์จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
- Base Element  เป็นส่วนที่ใช้เป็นฐานเพื่อติดตั้งสายและเป็นฐานเพื่อติดตั้ง ชุด Plug Unit และจะต้องมี
การ      Code  อุปกรณ์เพื่อป้องกันการใส่ Plug Unit ที่เป็นระดับแรงดันอื่น
- Plug Unit  เป็นส่วนที่ใช้เป็น Surge Voltage Arrester มีองค์ประกอบหลักเป็น MOV  และ/หรือ  Spark
Gap,  ชุด     Plug Unit จะต้องมี Indicator แสดงว่า อุปกรณ์ยังอยู่ในสภาพใช้การได้, กรณีที่ Plug Unit  ไม่อยู่
ในสภาพใช้งานได้ Indicator จะแสดงคำว่า       " Defect"  หรือ อื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นว่า Plug Unit นั้น ไม่อยู่
ในสภาพใช้งานได้แล้ว ในขณะเดียวกัน Arrester จะต้องตัดตัวเองออกจากระบบโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการลัด
วงจร
รายละเอียดทางเทคนิค

Arrester Class II / C
Nominal Voltage Un 230  Vac
Arrester Rated Voltage Uc 275  Vac
Nominal discharge Surge Current In      (8/20 µs) 20 kA per phase
Max discharge Surge Current Imax        (8/20 µs) 40 kA per phase
Protection level (5 kA) L-N/L-PE/N-PE ≤1.35 kV /≤1.2 kV /≤150 V
Protection level with In L-N/L-PE/N-PE ≤1.4 kV /≤1.6 kV /≤0.4 kV
Response time ≤ 25 ns

ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัต ิTelealarm System

1. ความต้องการทั่วไป
1.1 จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติของศูนย์คอมพิวเตอร์ เมื่อเกิดความผิดปกติเหล่านี้ขึ้นให้
ทำการแจ้งเตือนไปยังชุดควบคุมและทำการแจ้งเตือนผ่านระบบข้อความ SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่และ Email
ของผู้ดูแลได้โดยอัตโนมัติ และสามารถบันทึกการแจ้งเตือนเพื่อนำกลับมาตรวจสอบได้โดยทำการแจ้งเตือนได้ใน
กรณีดังต่อไปนี้
- Main Electrical Fail
- Generator Alarm
- UPS Common Alarm
- CRAC Common Alarm
- Water Leak Detector Alarm
- High Sense Smoke Detector Alarm
- Fire Suppression System Alarm
1.2 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่ง SMS ของระบบตลอดระยะเวลารับประกัน
2. ข้อกำหนดด้านเทคนิค
1.1 สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบ SMS ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ไม่น้อยกว่า 30 หมายเลข
1.2 สามารถปรับตั้งค่าให้ส่งข้อความซ้ำ (Repeat SMS) ได้ไม่น้อยกว่า 4 ครั้งในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ได้ส่งข้อ
ความกลับไปที่ชุดควบคุม (Acknowledgement)
1.3 สามารถปรับตั้งค่าการหน่วงเวลาการส่ง SMS ได้ตั้งแต่ 1-30 วินาที หรือดีกว่า
1.4 สามารถส่ง E-mail ไปยังผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 20 e-mail address
1.5 สามารถตรวจสอบสถานะความผิดปกติของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายและระบบ SMS ได้
1.6 มี Digital Input (Dry Contact) จำนวน 16 ชุดโดยควบคุมผ่านทาง SMS หรือ Web Browser ได้และ
สามารถขยายได้เมื่อต้องการเพิ่มในอนาคต
1.7 ระบบ Software Management สามารถแสดงสถานการณ์ทำงานของอุปกรณ์สนับสนุนต่างๆ ภายในห้อง
ศูนย์คอมพิวเตอร์หลักได้ดังนี้
1.7.1 แสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก (IT Load) พร้อมกราฟแสดงค่าเป็น
เปอร์เซ็นต์ (%)
1.7.2 แสดงข้อมูลอุณหภูมิห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก พร้อมกราฟแสดงค่าโดยสามารถบันทึกค่าอุณหภูมิย้อนหลัง
ได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
1.7.3 แสดงข้อมูลอัตราส่วนการประหยัดพลังงานหรือ Power Usage Effectiveness (PUE) โดยสามารถบันทึก
ค่าอัตราส่วนการประหยัดพลังงานย้อนหลังได้อย่างน้อย 1 ปี
1.7.4 แสดงข้อมูลอัตราส่วนการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก โดยแบ่งตามประเภทของ
โหลดดังนี้
- การใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (IT Load)
- การใช้ไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศควบคุมความชื้น
- การใช้ไฟฟ้าของโหลดอื่นๆ เช่น แสงสว่าง หรือ เต้ารับ เป็นต้น
1.7.5 แสดงข้อมูลอัตราส่วนของการใช้งานจริงกับค่าสูงสุดที่ห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลักรองรับได้ โดยแสดงค่า
- จำนวนอุปกรณ์ (Server)ที่ทำการติดตั้งจริงเทียบกับจำนวนพื้นที่ที่สามารถติดตั้งได้สูงสุด
- ค่าการทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศที่ใช้งานจริงเทียบกับค่าการทำความเย็นรวมของเครื่องปรับ
อากาศ
ที่ติดตั้งภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
- ค่าการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (IT Load) จริงเทียบกับค่าการใช้ไฟฟ้ารวมที่สามารถจ่ายให้กับ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (IT Load) ทั้งหมดที่ติดตั้งภายในห้องศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก
1.8 สามารถแสดงประวัติการแจ้งเตือนความผิดปกติของอุปกรณ์ได้ 10 เหตุการณ์นับจากเหตุการณ์ล่าสุดและ
สามารถบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 500 เหตุการณ์
1.9 แสดงปฏิทิน (Calendar) เพื่อสามารถบันทึกเหตุการณ์สำคัญ โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มเติม บันทึกและ
แก้ไขเหตุการณ์ด้วยตัวเองได้
1.10 สามารถแสดงและเก็บบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานระบบ
3. การส่งมอบ
3.1 บริษัทผู้รับจ้างต้องทำเอกสารการติดตั้ง การใช้งาน และการบำรุงรักษา ให้กับทางผู้ว่าจ้าง
3.2 บริษัทผู้รับจ้างต้องทำแบบที่ติดตั้งแล้วเสร็จ และผลการทดสอบทุกขั้นตอน ให้กับทางผู้ว่าจ้าง
3.3 การส่งมอบงาน ต้องติดตั้ง และต้องส่งเจ้าหน้าที่มาร่วมทดสอบการทำงานของเครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ
ตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไข และอุปกรณ์เครื่องใช้ทุกอย่างที่จำเป็นในการทดสอบมาเอง ตลอดจนต้องแนะนำและฝึก
สอนเจ้าหน้าที่ของให้สามารถ OPERATE เครื่องได้เองโดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น
3.4 การรับประกัน บริษัทผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา 1 ปี หลังจากวันส่ง
มอบหากเกิดการขัดข้องในระหว่างประกันเนื่องจากการใช้งาน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้การได้ดี
4. การทดสอบ
การทดสอบระบบโดยการให้ระบบทำงานจริงนั้น จะถูกพิจารณาให้กระทำเมื่อติดตั้งระบบเสร็จแล้วโดยการ
ทดสอบจริง เพื่อทำการตรวจสอบ การทำงานของระบบโดยมีความสัมพันธ์กับอุปกรณ์หรือระบบอื่นๆ และการ
พิจารณาระบบที่ออกแบบกับสมรรถนะการทำงานของระบบจริงในการทดสอบระบบจะต้องมีการทดสอบหน้าที่
(Functioning Test) การทำงานของอุปกรณ์ในระบบทุกๆตัวเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทุกๆส่วนทำงานได้ตามที่ออก
แบบไว้อย่างถูกต้อง

DATA CENTER INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (DCIM)
1. การบริหารจัดการพื้นที่ใช้สอยภายใน Data Center ให้สอดคล้องกับปริมาณของพลังงานและอัตราการ
ระบายความร้อนรวมถึงพื้นที่ว่างในตู้ Rack หรือในห้อง Data Center ได้
2. การบริหารจัดการและตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆ ภายใน Data Center ทั้งหมด เพื่อไม่ให้ข้อมูลของ
อุปกรณ์ใดๆ ตกหล่นไป และบริหารจัดการ Lifecycle ของอุปกรณ์นั้นๆ ได้
3. การบริหารจัดการและตรวจสอบการใช้พลังงานภายใน Data Center เพื่อให้สามารถทำการปรับ
ปรุงเพิ่มความคุ้มค่าในการใช้งานได้
4. การบริหารจัดการและติดตามการระบายความร้อนในส่วนต่างๆ ของ Data Center เพื่อให้อุปกรณ์  IT
ต่างๆ จะได้รับการระบายความร้อน
5. การรับมือกับเหตุการณ์  เช่น อุปกรณ์จ่ายพลังงานมีปัญหา, ระบบระบายความร้อนผิดปกติ เพื่อให้มี
ข้อมูลเพียงพอในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและประเมินกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัญหานั้นๆ
6. การจำลองสถานการณ์ต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรระบบที่มีอยู่จะสามารถครอบคลุมต่อความต้อง
การนั้นๆ ได้
7. บริหารจัดการการดูแลรักษา Data Center โดยรวม ให้สามารถซ่อมแซมแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้
อย่างเป็นระบบ มีการบันทึกข้อมูลการทำงานอย่างครบถ้วน
8. ระบบจะประกอบด้วย ตามรายการด้านล่างนี้ เป็นอย่างน้อย
 8.1 SOFTWARE MONITORING & SERVER  จำนวน 1 Set
 8.2 TEMPERATURE SENSOR ROOM จำนวน 2 Set
 8.3 TEMPERATURE SENSOR RACK จำนวน 12 Set
 8.4 POWER CORD SENSOR จำนวน 24 Set
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263
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GENERAL SWITCH AND SOCKET OUTLET INSTALLATIONPANEL BOARD INSTALLATION

PULL BOX
CONDUIT

WIREWAY

PANEL BOARD

1800 mm.

FLOOR

CONDUIT INSTALLATION ON CONCRETE SURFACE

CONDUIT CONDUIT STRAP

EXPANSION PLUG & SCREW M6

CHANNEL GALVANIZED STEEL 

FITTING SEE DETAIL   A
CONDUIT

GALVANIZED STEEL ROD

MULTIPLES CONDUIT SUPPORT

100X50X20X3.2 mm
C-SHAPE GALVANIZED STEEL

EXPANSION BOLT

SEE DETAIL   B
CONDUIT CLAMP

CONDUIT CLAMP

OF CONDUIT OVER ALL DIAMETER
TO BE NOT LESS THAN 5 TIMES
BEDING RADIUS OF CONDUIT

BEAM

ALTERNATIVE
SLAB

SLEEVE

CEILING

RECESSED DOWNLIGHT LUMINAIRE INSTALLATION DETAIL

RAWL PLUG
CONDUIT TO NEXT LUMINAIRE
CONDUIT CLAMP

Ø15 mm. FLEXIBLE
CONDUIT

JUNCTION BOX

RECEPTACLE

LTG.SW.

WINDOW/DOOR FRAME

0.15

0.3
0

0.3
0

1.1
0

0.15
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WINDOW/DOOR FRAME

RECEPTACLE

LTG.SW.

LIGHTING FIXTURE INSTALLATION

TYPICAL CONDUIT RUN UNDER SIDE OF BEAM

Ø1/2" PVC

TO OTHER
DETECTOR

TO OTHER
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100x55 mm.
OCTAGONAL BOX

DETECTOR HEAD

FINISH FLOOR PLAN

LOCKING SCREW
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FLYWOOD SUPPORT

1/2' FLEXIBLE
NONMETAL CONDUIT

FIRE ALARM DETECTOR FLUSH RECESSEDMANUAL STATION & ALARM BELL INSTALLATION

2.1
0

2.1
0

EMER.LIGHT EMER.LIGHT

DETAIL-SUSPENSION MOUNTED HIGH INTENSITY DISCHARGE LUMINAIRE

STRUCTURAL MEMBER

GALVANIZED CHAIN

FLAT BAR STEEL

HIGH BAY OR LOW BAY LUMINAIRE

FLEXIBLE CONDUCT

SIZE OF
WIREWAY

W
(mm.)

H
(mm.)

L
(mm.)

THICKNESS
(mm.)
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100 X 50

100 X 100
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200 X 100

300 X 100
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50 50 2400 1.2

75 50 2400 1.2

100 50 2400 1.2
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200 100 2400 1.6
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300 150 2400 1.6

POSITION FOR SCREW FIXED COVER
PLATE DO NOT PENETRATE DUCT

CLIP ON COVER
KNOCK OUT AVAILABLE

STEEL SHEET

ELECTROGALVANIZED
STEEL SHEET

ELEVATION

FLAT BEND REDUCER INTERNAL & EXTERNAL RISERS FLAT CROSS
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1.
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CL

FIRE
TEL. JACK

MANUAL STATION 

STROBE LIGHT & SPEAKER
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E.M.T. CONDUIT

JUNCTION BOX

SMOKE DETECTOR

(TẤM BÊ TÔNG )

EMERGENCY LIGHTING INSTALLATION LIGHTING FIXTURES INFORMATION

J CABLE GLAND

J

> 2.00 m.HIGHT

CEILING LEVEL

EMERGENCY LIGHTING

Ø15mm. EMT. IN WALL

VCT 3Cx1.5 Sq.mm. LENGTH < 1 m.

EXPOSE INSTALLATION OF SMOKE DETECTOR 
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SWITCH
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0.30
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SWITCH

TITLE : TITLE : TITLE :

0

1 2
3

VOLUME CONTROL

MANUAL
TELEPHONE JACK

COMPUTER OUTLET

TITLE

LIGHTING FIXTURE

TITLETITLE

EMT. CONDUIT TO 

-CHANNEL 75x50x4

LOCK NUT AND BUSHING

ELECTRONICS BALLAST

OMEGA CLAMP

CABLE TIE

SLAB

1100

FLEXIBLE CONDUIT |1/2"

SQUARE BOX

CONNECTOR

Ø9 mm. PAINTED STEEL ROD

EXPANSION BOLT |3/8"PUK S7(TYP.)

600600

PANEL BOARD INSTALLATION

FLOOR

1500

PANEL BOARD

PULL BOX

CONDUIT

CEILING 

OPENING TO BE SEALED

PVC. OR SS136 FLASHING COLLAR

WIREWAY
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2 RECESS CONDUITS
FOR RECESS PANEL

UP AND DOWN

TITLE

NEXT LUMINAIRE

DETAIL INSTALLATION FLUORESTCENT ON CEILING(T-BAR)
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จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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GREEN BUILDING LANDSCAPE
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CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR



ไดอะแกรมระบบประปา

NTS.

SN-50A-SN01-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR



ไดอะแกรมระบบระบายน้ำเสีย

NTS.

SN-50A-SN01-02Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR



CO-WORKING SPACE (PUBLIC)

ห้องขยะ ห้องแม่บ้าน

ห้องอเนกประสงค์

จุดติดต่อ พัสด-ุทรัพยากรบุคคล

ห้องเก็บของ

Communication Room

โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง

ห้องประชุม รับรอง 8 ที่นั่ง

ห้องประชุม รับรอง 8 ที่นั่ง

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 3

SN-50A-SN02-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR

1:100

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น3
TOWER  A SCALE 1:100



HALL OF FAME
175.00 sq.m.

PANTRY

ห้องประชุม 16 ที่นั่ง

 ห้องประชุม 8 ที่นั่ง

ไฟฟ้า

 ห้อง WAR ROOM

Communication Room

ห้องพักชายห้องพักหญิง

LIVING AREA
ห้องรับรอง

ห้องขยะ

โถงลิฟต์
ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง

พื้นที่พักคอย

CO-WORKING SPACE (STAFF) 195.00
sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน

ไฟฟ้า

SERVER ROOM
30.00 sq.m.

FACILITY ROOM
30.00 sq.m.

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 4

SN-50A-SN02-02Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR
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แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น4
TOWER  A SCALE 1:100



ผอ.ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
40.00 sq.m.

ผอ.กองอาคารสถานที่
20.00 sq.m.

ผอ.กองพัสดุ
20.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

ห้องพยาบาล

ห้องตรวจ

ห้องเก็บอุปกรณ์

ห้องขยะ
อันตราย3.00

sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

กองอาคารสถานที่จำนวนที่นั่ง 12/12

ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
40.00 sq.m.

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

20.00 sq.m.

ผอ.กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

20.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

กองพัสดุ จำนวนที่นั่ง 10/10

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ห้องเก็บของ กองพัสดุ 50.00 sq.m.

LOCKER

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง 5/6

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง 11/12

พื้นที่สำนักงาน
210.00 sq.m.

LOCKER

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 5

SN-50A-SN02-03Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR
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แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น5
TOWER  A SCALE 1:100



ผอ.กองการเงิน
20.00 sq.m.

กองบัญชีบริหารและงบประมาณ
จำนวนที่นั่ง 6/8

กองบัญชีการเงิน
จำนวนที่นั่ง 11/12

กองการเงิน
จำนวนที่นั่ง 14/16

Counter การเงิน
15.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน
170.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
165.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 6

SN-50A-SN02-04Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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60 pax.40 pax.

25 pax. 25 pax. 25 pax.30 pax.

40 pax.

30 pax.

4 pax.

4 pax.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ
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พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321
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สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87
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ผอ.กองกฏหมายและระเบียบ 20.00
sq.m.

ผอ.กองคดี
20.00 sq.m.

ผอ.กองนิติกรรม และ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
20.00 sq.m.

 กองกฏหมายและระเบียบ จำนวนที่นั่ง 5/6

กองนิติกรรม
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

จำนวนที่นั่ง 4/5

  กองคด ีจำนวนที่นั่ง 5/5

ห้องผอ.ฝ่ายตรวจสอบภาย
ใน
35.00 sq.m.

ห้อง ผอ.กอง
ตรวจสอบภายใน 2
20.00 sq.m.

กองตรวจสอบภายใน 1
จำนวนที่นั่ง 5/6

ห้อง ผอ.กอง
ตรวจสอบภายใน 1
20.00 sq.m.

กองตรวจสอบภายใน 2
จำนวนที่นั่ง 5/6

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
140.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องผอ.ฝ่ายกฏหมาย
40.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 8
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ผอ.กองพัฒนาธุรกิจ
20.00 sq.m.

ผอ.กองวิศวกรรม
20.00 sq.m.

ผอ.กองบริหารและกำกับ
ดูแลโครงการนิคมฯ
20.00  sq.m.

กองพัฒนาธุรกิจ
จำนวนที่นั่ง 6/6

ห้องวิชาการ 1
12.00  sq.m.

 ผอ.กองบริหารและกำกับดูแลโครงการนิคมฯ
จำนวนที่นั่ง 11/11

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

PLOTTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
175.00 sq.m.

LOCKER

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
140.00  sq.m.

ห้องผอ. ฝ่ายพัฒนาและ
วิศวกรรม40.00  sq.m.

PANTRY

 กองวิศวกรรม จำนวนที่นั่ง 12/12

ห้องวิชาการ 2
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 3
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 4
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 5
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 6
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 7
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 8
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 9
12.00  sq.m.

COMMON AREA
120.00  sq.m.

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 9
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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ห้องผอ. ฝ่ายการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
40.00  sq.m.ผอ. กองการตลาด

20.00 sq.m.
ผอ. กองลูกค้าสัมพันธ์
20.00 sq.m.

ผอ. กองการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม
20.00  sq.m.

ผอ. กองจัดการระบบและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
20.00  sq.m.

กองลูกค้าสัมพันธ์
จำนวนที่นั่ง 4/6

กองการตลาด
จำนวนที่นั่ง 5/6

กองจัดการระบบและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

จำนวนที่นั่ง 6/8

กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม จำนวนที่นั่ง 5/7

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

LOCKER

ห้องผอ.ฝ่ายพัฒนา
องค์กร
35.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821
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ELECTRICAL ENGINEER
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ห้องทำงาน ผอ. กองนโยบายและแผน
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารการลงทุน
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน
20.00 sq.m.

ห้องทำงานผอ.
ฝ่ายยุทธศาสตร์

35.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่ายกำกับและดูแล
กิจการ

40.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองนโบายและแผน
จำนวนพนักงาน 6/6

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารการลงทุน
จำนวนพนักงาน 4/5

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 4/6

พื้นที่สำนักงาน กองกำกับดูแลกิจการที่ด ี4/4

LOCKERLOCKER

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 11

SN-50A-SN02-09Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321
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สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87
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ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER
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สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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INSPECTOR
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แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น11
TOWER  A SCALE 1:100



เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
110.00 sq.m.

พื้นที่กองอำนวยการปฏิบัติการ 1
5/6

พื้นที่กองอำนวยการปฏิบัติการ 2
6/6

เลขานุการฝ่าย
12.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายอำนวย
การปฏิบัติการ 1
40.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายอำนวย

การปฏิบัติการ 2
35.00 sq.m.

ผอ.กองอำนวยการ
ปฏิบัติการ 2
20.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน ผอ. กอง
อำนวยการปฏิบัติการ 3

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
พัฒนาท่าเรือ
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
บริหารและกำกับโครงการ

20.00 sq.m.

กองพัฒนาท่าเรือ จำนวนพนักงาน 7/8

กองบริหารและกำกับโครงการจำนวนพนักงาน 4/4

กองอำนวยการปฏิบัติการ 3 จำนวนพนักงาน 5/6

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่าย
อำนวยการปฏิบัติการ 3

35.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
380.00 sq.m.

ผอ.กองอำนวยการ
ปฏิบัติการ 1
20.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
8.00 sq.m. PRINTER

3.50 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
8.00 sq.m.PRINTER

3.50 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
185.00 sq.m.PRINTER

5.00 sq.m.
พื้นที่เก็บเอกสาร

9.00 sq.m.

LOCKER

PANTRY

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 12

SN-50A-SN02-10Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
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พื้นที่สำนักงาน กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์จำนวน
พนักงาน 5/5

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารชุมชน
สัมพันธ์

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองพัฒนาชุมชน
สัมพันธ์

20.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

กองพัฒนาระบบงานดิจิทัล 5/5

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล 5/5

กองปฏิบัติการงานดิจิทัล 5/6

ผอ.กองพัฒนา
ระบบงานดิจิทัล

20.00 sq.m.

ผอ.กองปฏิบัติ
การงานดิจิทัล
20.00 sq.m.

ผอ.กองศูนย์
ข้อมูลดิจิทัล

20.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
170.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่ายดิจิทัล
35.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

35.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
230.00 sq.m.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
10/10

ห้องผอ.สมาคมนิคม

เลขานุการสมาคม

พื้นที่สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จำนวนพนักงาน 3/3

พื้นที่สำนักงาน มูลนิธินิคม
จำนวนพนักงาน 3/3

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
115.00 sq.m.

ห้องมูลนิธิปะการัง
3/3

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 12 A
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321
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ห้องอเนกประสงค์
885.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสิทธิประโยชน์จำนวนพนักงาน 10 /10 พื้นที่สำนักงาน กองอนุญาตก่อสร้าง จำนวนพนักงาน 9 /9

ห้องทำงาน ผอ. กองอนุญาตผู้ประกอบ
การ20.00 sq.m. ห้องทำงาน ผอ. กองอนุญาตก่อ

สร้าง
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
295.00 sq.m.

LOCKER

ห้องเก็บของ
245.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองสิทธิประโยชน์
20.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสิทธิประโยชน์จำนวนพนักงาน 11 /12

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

ห้องอเนกประสงค์
45.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
120.00 sq.m.

PANTRY

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 14
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SCALE DATE 2023.01.17
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
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ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

35.00 sq.m.

ห้องผอ. กองสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 20.00 sq.m.

ห้องผอ. กองความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. ศูนย์เฝ้า
ระวัง

20.00 sq.m.

กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจำนวนพนักงาน 6
/6

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงานจำนวนพนักงาน  6/7

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารงานชุมชนพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวนพนักงาน 5 /6

พื้นที่สำนักงาน กองกองบริหารเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวนพนักงาน 4 /4

ห้องทำงาน ผอ. กองพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
155.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

20.00 sq.m.

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 15
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ห้องทำงาน
ผอ. กองกลาง
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.
กองการประชุม

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.
กองสื่อสารองค์กร

20.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองกลาง
จำนวนพนักงาน 9/9

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

PANTRY

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสื่อสารองค์กร
จำนวนพนักงาน 7/8

ห้องSTUDIO LAB
32.00 sq.m.

ห้องเสียงตามสาย
32.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองการประชุม

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

MIXER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายสำนักผู้ว่าการ

40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

จำนวนพนักงาน 6/6

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

ห้องถ่ายเอกสาร
10.00 sq.m. COUNTER

5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

LOCKER

LOCKER

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

ห้องเก็บของ
40.00 sq.m.

PANTRY
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โถงพักคอย
46.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
300.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 8
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 7

35.00 sq.mห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 5

40.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 6
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 4
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 3

35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 1
40.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 2
35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ

35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ
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ห้องทำงานเลขานุการ1-4
120.00 sq.m.

ห้องทำงานเลขานุการ7-8
65.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 3
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 1
75.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 2
90.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 4
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 5
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 7
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 6
75.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 8
90.00 sq.m.

ห้องทำงานเลขานุการ5-6
65.00 sq.m.

โถงพักคอย
15.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ
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ห้องทำงานผู้ว่าการ กนอ.
125.00 sq.m.

ห้องรับรอง 2
50.30 sq.m.

ห้องรับรอง 1
41.00 sq.m.

ห้องประชุม 35 ที่นั่ง
124.00 sq.m.

ห้องควบคุม
5.00 sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

ห้องระบบ
6.20 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 1
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 2
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 3
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 4
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 5
22.85 sq.m.

ห้องบันทึกเสียงดิจิทัล
30.10 sq.m.

ห้องควบคุม
5.20 sq.m.

ห้องประชุม 12 ที่นั่ง

ห้องทำงานเลขานุการ

โถงพักคอย
36.50 sq.m.

พื้นที่ทำงานเลขานุการ
17.00 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร
5.05 sq.m.

ห้องปริ้นเตอร์
6.00 sq.m.

ห้องน้ำ
7.80 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน

4.60 sq.m.ห้องขยะ
4.60 sq.m.

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

Communication Room
5.30 sq.m.
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แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น19
TOWER  A SCALE 1:100



ห้องประชุมคณะกรรมการ 60 ที่นั่ง
203.50 sq.m.

โถงพักคอย
77.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์ 2
42.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์ 1
39.60 sq.m.

ห้องระบบ
6.20 sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

ห้อง
แม่บ้าน

4.60 sq.m.ห้องขยะ
4.60 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 1

37.80 ตารางเมตร ห้องคณะกรรมการ กนอ. 2
33.00 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 3
33.00 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 4
33.00 sq.m.

ห้องประชุม 30 ที่นั่ง
95.00 sq.m.

ห้องประธานกรรมการ
106.50 sq.m.

โถงพักคอย
65.00 sq.m.

ห้องงานระบบ
12.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

Communication Room
5.30 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 20

SN-50A-SN02-18Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179
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 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715
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แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น20
TOWER  A SCALE 1:100



ห้องประชุม

โถงพักคอย 1
74.70 sq.m.

ห้องระบบ
4.90 sq.m.

ห้องรับรอง
15.00 sq.m.

ห้องควบคุม
10.00 sq.m.

ห้องประชุม 250 ที่นั่ง
230.00 sq.m.

โถงพักคอย 2
45.50 sq.m.

ห้องควบคุม
9.00 sq.m.

ห้องผนังบานเลื่อน
6.50 sq.m.

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

ห้องEE
5.30 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร

7.50 sq.m.

(104 ที่นั่ง) (136 ที่นั่ง)
ห้องประชุม

แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น 21

SN-50A-SN02-19Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR
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แปลนระบบสุขาภิบาล ชั้น21
TOWER  A SCALE 1:100



LOBBY

RECEPTION

SHOP

ห้องเครื่องสูบน้ำ

ทางหนีไฟ

โถงลิฟต์

Security

ห้องขยะ

โถงลิฟต์ดับเพลิง
ลิฟต์ดับเพลิง

ห้องไฟฟ้า

ห้องขยะเปียก

ห้องขยะแห้ง

ห้องแม่บ้าน

ห้องประชุม 10 ที่นั่ง

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำ
ผู้พิการ

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น G

SN-50A-SN03-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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SHOP

ห้องนอนเวรอาคาร 1

ห้องนอนเวรอาคาร 2

โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง AHU.

ห้องวางถังก๊าซดับเพลิง

ห้องช่างซ่อมบำรุง

ห้องเครื่องมือ

GENERATOR ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า-หม้อแปลงไฟฟ้า

ห้องวางถังก๊าซดับเพลิง

ส่วนบริหารจัดการอาคาร

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 2

SN-50A-SN03-02Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65
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CO-WORKING SPACE (PUBLIC)

ห้องขยะ ห้องแม่บ้าน

ห้องอเนกประสงค์

จุดติดต่อ พัสด-ุทรัพยากรบุคคล

ห้องเก็บของ

Communication Room

โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง

ห้องประชุม รับรอง 8 ที่นั่ง

ห้องประชุม รับรอง 8 ที่นั่ง

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 3

SN-50A-SN03-03Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ

อน
ุญ

าต
ปร

ะก
อบ

วิช
าช

ีพ
นิต

ิบุค
คล

เล
ขท

ี่  น
.0

06
-5

6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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HALL OF FAME
175.00 sq.m.

PANTRY

ห้องประชุม 16 ที่นั่ง

 ห้องประชุม 8 ที่นั่ง

ไฟฟ้า

 ห้อง WAR ROOM

Communication Room

ห้องพักชายห้องพักหญิง

LIVING AREA
ห้องรับรอง

ห้องขยะ

โถงลิฟต์
ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง

พื้นที่พักคอย

CO-WORKING SPACE (STAFF) 195.00
sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน

ไฟฟ้า

SERVER ROOM
30.00 sq.m.

FACILITY ROOM
30.00 sq.m.

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 4

SN-50A-SN03-04Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ผอ.ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
40.00 sq.m.

ผอ.กองอาคารสถานที่
20.00 sq.m.

ผอ.กองพัสดุ
20.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

ห้องพยาบาล

ห้องตรวจ

ห้องเก็บอุปกรณ์

ห้องขยะ
อันตราย3.00

sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

กองอาคารสถานที่จำนวนที่นั่ง 12/12

ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
40.00 sq.m.

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

20.00 sq.m.

ผอ.กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

20.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

กองพัสดุ จำนวนที่นั่ง 10/10

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ห้องเก็บของ กองพัสดุ 50.00 sq.m.

LOCKER

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง 5/6

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง 11/12

พื้นที่สำนักงาน
210.00 sq.m.

LOCKER

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 5

SN-50A-SN03-05Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER
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ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65
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ผอ.กองการเงิน
20.00 sq.m.

กองบัญชีบริหารและงบประมาณ
จำนวนที่นั่ง 6/8

กองบัญชีการเงิน
จำนวนที่นั่ง 11/12

กองการเงิน
จำนวนที่นั่ง 14/16

Counter การเงิน
15.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน
170.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
165.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 6

SN-50A-SN03-06Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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60 pax.40 pax.

25 pax. 25 pax. 25 pax.30 pax.

40 pax.

30 pax.

4 pax.

4 pax.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 7

SN-50A-SN03-07Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ผอ.กองกฏหมายและระเบียบ 20.00
sq.m.

ผอ.กองคดี
20.00 sq.m.

ผอ.กองนิติกรรม และ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
20.00 sq.m.

 กองกฏหมายและระเบียบ จำนวนที่นั่ง 5/6

กองนิติกรรม
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

จำนวนที่นั่ง 4/5

  กองคดี จำนวนที่นั่ง 5/5

ห้องผอ.ฝ่ายตรวจสอบภาย
ใน
35.00 sq.m.

ห้อง ผอ.กอง
ตรวจสอบภายใน 2
20.00 sq.m.

กองตรวจสอบภายใน 1
จำนวนที่นั่ง 5/6

ห้อง ผอ.กอง
ตรวจสอบภายใน 1
20.00 sq.m.

กองตรวจสอบภายใน 2
จำนวนที่นั่ง 5/6

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
140.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องผอ.ฝ่ายกฏหมาย
40.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 8

SN-50A-SN03-08Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ผอ.กองพัฒนาธุรกิจ
20.00 sq.m.

ผอ.กองวิศวกรรม
20.00 sq.m.

ผอ.กองบริหารและกำกับ
ดูแลโครงการนิคมฯ
20.00  sq.m.

กองพัฒนาธุรกิจ
จำนวนที่นั่ง 6/6

ห้องวิชาการ 1
12.00  sq.m.

 ผอ.กองบริหารและกำกับดูแลโครงการนิคมฯ
จำนวนที่นั่ง 11/11

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

PLOTTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
175.00 sq.m.

LOCKER

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
140.00  sq.m.

ห้องผอ. ฝ่ายพัฒนาและ
วิศวกรรม40.00  sq.m.

PANTRY

 กองวิศวกรรม จำนวนที่นั่ง 12/12

ห้องวิชาการ 2
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 3
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 4
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 5
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 6
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 7
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 8
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 9
12.00  sq.m.

COMMON AREA
120.00  sq.m.

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 9

SN-50A-SN03-09Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ห้องผอ. ฝ่ายการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
40.00  sq.m.ผอ. กองการตลาด

20.00 sq.m.
ผอ. กองลูกค้าสัมพันธ์
20.00 sq.m.

ผอ. กองการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม
20.00  sq.m.

ผอ. กองจัดการระบบและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
20.00  sq.m.

กองลูกค้าสัมพันธ์
จำนวนที่นั่ง 4/6

กองการตลาด
จำนวนที่นั่ง 5/6

กองจัดการระบบและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

จำนวนที่นั่ง 6/8

กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม จำนวนที่นั่ง 5/7

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

LOCKER

ห้องผอ.ฝ่ายพัฒนา
องค์กร
35.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 10

SN-50A-SN03-10Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 
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ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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ห้องทำงาน ผอ. กองนโยบายและแผน
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารการลงทุน
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน
20.00 sq.m.

ห้องทำงานผอ.
ฝ่ายยุทธศาสตร์

35.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่ายกำกับและดูแล
กิจการ

40.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองนโบายและแผน
จำนวนพนักงาน 6/6

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารการลงทุน
จำนวนพนักงาน 4/5

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 4/6

พื้นที่สำนักงาน กองกำกับดูแลกิจการที่ด ี4/4

LOCKERLOCKER

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 11

SN-50A-SN03-11Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
110.00 sq.m.

พื้นที่กองอำนวยการปฏิบัติการ 1
5/6

พื้นที่กองอำนวยการปฏิบัติการ 2
6/6

เลขานุการฝ่าย
12.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายอำนวย
การปฏิบัติการ 1
40.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายอำนวย

การปฏิบัติการ 2
35.00 sq.m.

ผอ.กองอำนวยการ
ปฏิบัติการ 2
20.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน ผอ. กอง
อำนวยการปฏิบัติการ 3

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
พัฒนาท่าเรือ
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
บริหารและกำกับโครงการ

20.00 sq.m.

กองพัฒนาท่าเรือ จำนวนพนักงาน 7/8

กองบริหารและกำกับโครงการจำนวนพนักงาน 4/4

กองอำนวยการปฏิบัติการ 3 จำนวนพนักงาน 5/6

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่าย
อำนวยการปฏิบัติการ 3

35.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
380.00 sq.m.

ผอ.กองอำนวยการ
ปฏิบัติการ 1
20.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
8.00 sq.m. PRINTER

3.50 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
8.00 sq.m.PRINTER

3.50 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
185.00 sq.m.PRINTER

5.00 sq.m.
พื้นที่เก็บเอกสาร

9.00 sq.m.

LOCKER

PANTRY

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

0.7497

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 12

SN-50A-SN03-12Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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พื้นที่สำนักงาน กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์จำนวน
พนักงาน 5/5

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารชุมชน
สัมพันธ์

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองพัฒนาชุมชน
สัมพันธ์

20.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

กองพัฒนาระบบงานดิจิทัล 5/5

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล 5/5

กองปฏิบัติการงานดิจิทัล 5/6

ผอ.กองพัฒนา
ระบบงานดิจิทัล

20.00 sq.m.

ผอ.กองปฏิบัติ
การงานดิจิทัล
20.00 sq.m.

ผอ.กองศูนย์
ข้อมูลดิจิทัล

20.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
170.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่ายดิจิทัล
35.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

35.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
230.00 sq.m.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
10/10

ห้องผอ.สมาคมนิคม

เลขานุการสมาคม

พื้นที่สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จำนวนพนักงาน 3/3

พื้นที่สำนักงาน มูลนิธินิคม
จำนวนพนักงาน 3/3

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
115.00 sq.m.

ห้องมูลนิธิปะการัง
3/3

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 12 A

SN-50A-SN03-13Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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ห้องอเนกประสงค์
885.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสิทธิประโยชน์จำนวนพนักงาน 10 /10 พื้นที่สำนักงาน กองอนุญาตก่อสร้าง จำนวนพนักงาน 9 /9

ห้องทำงาน ผอ. กองอนุญาตผู้ประกอบ
การ20.00 sq.m. ห้องทำงาน ผอ. กองอนุญาตก่อ

สร้าง
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
295.00 sq.m.

LOCKER

ห้องเก็บของ
245.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองสิทธิประโยชน์
20.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสิทธิประโยชน์จำนวนพนักงาน 11 /12

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

ห้องอเนกประสงค์
45.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
120.00 sq.m.

PANTRY

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 14

SN-50A-SN03-14Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

35.00 sq.m.

ห้องผอ. กองสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 20.00 sq.m.

ห้องผอ. กองความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. ศูนย์เฝ้า
ระวัง

20.00 sq.m.

กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจำนวนพนักงาน 6
/6

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงานจำนวนพนักงาน  6/7

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารงานชุมชนพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวนพนักงาน 5 /6

พื้นที่สำนักงาน กองกองบริหารเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวนพนักงาน 4 /4

ห้องทำงาน ผอ. กองพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
155.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

20.00 sq.m.

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 15

SN-50A-SN03-15Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ห้องทำงาน
ผอ. กองกลาง
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.
กองการประชุม

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.
กองสื่อสารองค์กร

20.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองกลาง
จำนวนพนักงาน 9/9

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

PANTRY

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสื่อสารองค์กร
จำนวนพนักงาน 7/8

ห้องSTUDIO LAB
32.00 sq.m.

ห้องเสียงตามสาย
32.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองการประชุม

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

MIXER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายสำนักผู้ว่าการ

40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

จำนวนพนักงาน 6/6

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

ห้องถ่ายเอกสาร
10.00 sq.m. COUNTER

5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

LOCKER

LOCKER

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

ห้องเก็บของ
40.00 sq.m.

PANTRY

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 16

SN-50A-SN03-16Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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โถงพักคอย
46.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
300.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 8
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 7

35.00 sq.mห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 5

40.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 6
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 4
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 3

35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 1
40.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 2
35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ

35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 17

SN-50A-SN03-17Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ห้องทำงานเลขานุการ1-4
120.00 sq.m.

ห้องทำงานเลขานุการ7-8
65.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 3
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 1
75.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 2
90.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 4
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 5
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 7
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 6
75.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 8
90.00 sq.m.

ห้องทำงานเลขานุการ5-6
65.00 sq.m.

โถงพักคอย
15.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 18

SN-50A-SN03-18Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER
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CHECKED APPROVED
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ห้องทำงานผู้ว่าการ กนอ.
125.00 sq.m.

ห้องรับรอง 2
50.30 sq.m.

ห้องรับรอง 1
41.00 sq.m.

ห้องประชุม 35 ที่นั่ง
124.00 sq.m.

ห้องควบคุม
5.00 sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

ห้องระบบ
6.20 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 1
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 2
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 3
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 4
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 5
22.85 sq.m.

ห้องบันทึกเสียงดิจิทัล
30.10 sq.m.

ห้องควบคุม
5.20 sq.m.

ห้องประชุม 12 ที่นั่ง

ห้องทำงานเลขานุการ

โถงพักคอย
36.50 sq.m.

พื้นที่ทำงานเลขานุการ
17.00 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร
5.05 sq.m.

ห้องปริ้นเตอร์
6.00 sq.m.

ห้องน้ำ
7.80 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน

4.60 sq.m.ห้องขยะ
4.60 sq.m.

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

Communication Room
5.30 sq.m.

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 19

SN-50A-SN03-19Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ห้องประชุมคณะกรรมการ 60 ที่นั่ง
203.50 sq.m.

โถงพักคอย
77.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์ 2
42.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์ 1
39.60 sq.m.

ห้องระบบ
6.20 sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

ห้อง
แม่บ้าน

4.60 sq.m.ห้องขยะ
4.60 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 1

37.80 ตารางเมตร ห้องคณะกรรมการ กนอ. 2
33.00 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 3
33.00 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 4
33.00 sq.m.

ห้องประชุม 30 ที่นั่ง
95.00 sq.m.

ห้องประธานกรรมการ
106.50 sq.m.

โถงพักคอย
65.00 sq.m.

ห้องงานระบบ
12.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

Communication Room
5.30 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 20

SN-50A-SN03-20Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ห้องประชุม

โถงพักคอย 1
74.70 sq.m.

ห้องระบบ
4.90 sq.m.

ห้องรับรอง
15.00 sq.m.

ห้องควบคุม
10.00 sq.m.

ห้องประชุม 250 ที่นั่ง
230.00 sq.m.

โถงพักคอย 2
45.50 sq.m.

ห้องควบคุม
9.00 sq.m.

ห้องผนังบานเลื่อน
6.50 sq.m.

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

ห้องEE
5.30 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร

7.50 sq.m.

(104 ที่นั่ง) (136 ที่นั่ง)
ห้องประชุม

แปลนระบบดับเพลิง ชั้น 21

SN-50A-SN03-21Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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แบบขยายปั้มน้ำเสีย

NTS.

SN-50A-SN04-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR



CHROME ESCUTCHEON.

SPRINKLER HEAD

CEILING

1"0 x1/2"0 REDUER.

1"0 DROP PIPE

WELDED

BRANCH LINE

TEE

1"x1/2' REDUCER

UP-RIGHT TYPE
SPRINKLER HEAD

BRASS UPRIGHT SPRINKLER

DETAIL SPRINKLER HEAD (PENDENT)

DETAIL SPRINKLER HEAD (UPRIGHT)

NOT TO SCALE

NOT TO SCALE

แบบขยายทั่วไป 1

NTS.

SN-50A-SN04-02Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193
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ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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แบบขยายทั่วไป 2

NTS.

SN-50A-SN04-03Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR



SN-50A-SN04-04Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR FLOWCHART AND

NTS.

DIAGRAM OF CO   SUPPRESSION SYSTEM.2



SN-50A-SN05-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR EXISTING ไดอะแกรมระบบประปา

NTS.



SN-50A-SN05-02Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR EXISTING ไดอะแกรมระบบระบายน้ำเสีย

NTS.



SN-50A-SN05-03Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR EXISTING ไดอะแกรมระบบดับเพลิง

NTS.
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แบบสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL A-53

แบบงานโครงสร้าง
STRUCTURAL ST-18

แบบงานระบบไฟฟ้า
ELECTRICAL SYSTEM EE-90

แบบงานระบบสุขาภิบาล
SANITARY SYSTEM SN-50

แบบงานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
AIR CONDITIONING & VENTILATION SYSTEM AC-80

แบบสถาปัตยกรรมภายใน
INTERIOR

CM-89
ID-00

แบบภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE LA-00

แบบงานระบบสื่อสารและระบบโสตทัศนูปกรณ์อาคาร
COMMUNICATION SYSTEMS AND AUDIO-VISUAL SYSTEMS



แบบงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
AIR CONDITION AND VENTILATION SYSTEM

สารบัญแบบ และสัญลักษณ์มาตรฐาน

NTS.

AC-80A-AC00-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR



ตารางแสดง เครื่องปรับอากาศ 1

NTS.

AC-80A-AC01-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR



ตารางแสดง เครื่องปรับอากาศ 2

NTS.

AC-80A-AC01-02Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ

อน
ุญ

าต
ปร

ะก
อบ

วิช
าช

ีพ
นิต

ิบุค
คล

เล
ขท

ี่  น
.0

06
-5

6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263
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ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
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SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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P1 P2 = Select the cable type and size in accordance with the product.
F1 F2 = Select the cable type and size in accordance with the product.

setback temperatures, and the like, shall reside in non-volatile memory in the system.
1. All room-related parameters, such as target temperature upon check-in, 

2. After a power outage. In the rooms, all loads controlled by the System will be returned

NOTE

to their previous states, including target temperature, selected fan speed operation, 
and lights, regardless of the duration of the power outage.
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P1 P2 = Select the cable type and size in accordance with the product.
F1 F2 = Select the cable type and size in accordance with the product.

setback temperatures, and the like, shall reside in non-volatile memory in the system.
1. All room-related parameters, such as target temperature upon check-in, 

2. After a power outage. In the rooms, all loads controlled by the System will be returned

NOTE

to their previous states, including target temperature, selected fan speed operation, 
and lights, regardless of the duration of the power outage.
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P1 P2 = Select the cable type and size in accordance with the product.
F1 F2 = Select the cable type and size in accordance with the product.

setback temperatures, and the like, shall reside in non-volatile memory in the system.
1. All room-related parameters, such as target temperature upon check-in, 

2. After a power outage. In the rooms, all loads controlled by the System will be returned

NOTE

to their previous states, including target temperature, selected fan speed operation, 
and lights, regardless of the duration of the power outage.
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P1 P2 = Select the cable type and size in accordance with the product.
F1 F2 = Select the cable type and size in accordance with the product.

setback temperatures, and the like, shall reside in non-volatile memory in the system.
1. All room-related parameters, such as target temperature upon check-in, 

2. After a power outage. In the rooms, all loads controlled by the System will be returned

NOTE

to their previous states, including target temperature, selected fan speed operation, 
and lights, regardless of the duration of the power outage.

WIRING DIAGRAM 4

NTS.

AC-80A-AC01-14Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR



SINGLE LINE DIAGRAM 1

AC-80A-AC01-15Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR

NTS.



SINGLE LINE DIAGRAM 2

AC-80A-AC01-16Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS
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Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR
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SINGLE LINE DIAGRAM 3

AC-80A-AC01-17Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR
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LOBBY

RECEPTION

SHOP

ห้องเครื่องสูบน้ำ

ทางหนีไฟ

โถงลิฟต์

Security

ห้องขยะ

โถงลิฟต์ดับเพลิง
ลิฟต์ดับเพลิง

ห้องไฟฟ้า

ห้องขยะเปียก

ห้องขยะแห้ง

ห้องแม่บ้าน

ห้องประชุม 10 ที่นั่ง

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำ
ผู้พิการ

FLOOR 1stแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 1
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 1

1:100

AC-80A-AC02-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE
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ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715
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SHOP

ห้องนอนเวรอาคาร 1

ห้องนอนเวรอาคาร 2

โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง AHU.

ห้องวางถังก๊าซดับเพลิง

ห้องช่างซ่อมบำรุง

ห้องเครื่องมือ

GENERATOR ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า-หม้อแปลงไฟฟ้า

ห้องวางถังก๊าซดับเพลิง

ส่วนบริหารจัดการอาคาร

FLOOR 2ndแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 2
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 2

AC-80A-AC02-02Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE
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ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
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INSPECTOR

1:100



CO-WORKING SPACE (PUBLIC)

ห้องขยะ ห้องแม่บ้าน

ห้องอเนกประสงค์

จุดติดต่อ พัสด-ุทรัพยากรบุคคล

ห้องเก็บของ

Communication Room

โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง

ห้องประชุม รับรอง 8 ที่นั่ง

ห้องประชุม รับรอง 8 ที่นั่ง

F
F

FLOOR 3rdแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 3
TOWER  A SCALE 1:100

โล่ง

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 3

AC-80A-AC02-03Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS
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ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65
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HALL OF FAME
175.00 sq.m.

PANTRY

ห้องประชุม 16 ที่นั่ง

 ห้องประชุม 8 ที่นั่ง

ไฟฟ้า

 ห้อง WAR ROOM

Communication Room

ห้องพักชายห้องพักหญิง

LIVING AREA
ห้องรับรอง

ห้องขยะ

โถงลิฟต์
ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง

พื้นที่พักคอย

CO-WORKING SPACE (STAFF) 195.00
sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน

ไฟฟ้า

SERVER ROOM
30.00 sq.m.

FACILITY ROOM
30.00 sq.m.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 4thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 4
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 4

AC-80A-AC02-04Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล
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ผอ.ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
40.00 sq.m.

ผอ.กองอาคารสถานที่
20.00 sq.m.

ผอ.กองพัสดุ
20.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

ห้องพยาบาล

ห้องตรวจ

ห้องเก็บอุปกรณ์

ห้องขยะ
อันตราย3.00

sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

กองอาคารสถานที่จำนวนที่นั่ง 12/12

ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
40.00 sq.m.

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

20.00 sq.m.

ผอ.กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

20.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

กองพัสดุ จำนวนที่นั่ง 10/10

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ห้องเก็บของ กองพัสดุ 50.00 sq.m.

LOCKER

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง 5/6

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง 11/12

พื้นที่สำนักงาน
210.00 sq.m.

LOCKER

SP=450x450mm.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 5thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 5
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 5

AC-80A-AC02-05Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ผอ.กองการเงิน
20.00 sq.m.

กองบัญชีบริหารและงบประมาณ
จำนวนที่นั่ง 6/8

กองบัญชีการเงิน
จำนวนที่นั่ง 11/12

กองการเงิน
จำนวนที่นั่ง 14/16

Counter การเงิน
15.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน
170.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
165.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์

F
F

F
F

F
F

FLOOR 6thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 6
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 6

AC-80A-AC02-06Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65
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60 pax.40 pax.

25 pax. 25 pax. 25 pax.30 pax.

40 pax.

30 pax.

4 pax.

4 pax.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

S
P

=450x450m
m

.

SP=450x450mm.

SP=450x450mm.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 7thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 7
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 7

AC-80A-AC02-07Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
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WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ

อน
ุญ

าต
ปร

ะก
อบ

วิช
าช

ีพ
นิต

ิบุค
คล

เล
ขท

ี่  น
.0

06
-5

6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ผอ.กองกฏหมายและระเบียบ 20.00
sq.m.

ผอ.กองคดี
20.00 sq.m.

ผอ.กองนิติกรรม และ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน
20.00 sq.m.

 กองกฏหมายและระเบียบ จำนวนที่นั่ง 5/6

กองนิติกรรม
และกรรมสิทธิ์ที่ดิน

จำนวนที่นั่ง 4/5

  กองคด ีจำนวนที่นั่ง 5/5

ห้องผอ.ฝ่ายตรวจสอบภาย
ใน
35.00 sq.m.

ห้อง ผอ.กอง
ตรวจสอบภายใน 2
20.00 sq.m.

กองตรวจสอบภายใน 1
จำนวนที่นั่ง 5/6

ห้อง ผอ.กอง
ตรวจสอบภายใน 1
20.00 sq.m.

กองตรวจสอบภายใน 2
จำนวนที่นั่ง 5/6

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
140.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องผอ.ฝ่ายกฏหมาย
40.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 8thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 8
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 8

AC-80A-AC02-08Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193
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สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR

1:100



ผอ.กองพัฒนาธุรกิจ
20.00 sq.m.

ผอ.กองวิศวกรรม
20.00 sq.m.

ผอ.กองบริหารและกำกับ
ดูแลโครงการนิคมฯ
20.00  sq.m.

กองพัฒนาธุรกิจ
จำนวนที่นั่ง 6/6

ห้องวิชาการ 1
12.00  sq.m.

 ผอ.กองบริหารและกำกับดูแลโครงการนิคมฯ
จำนวนที่นั่ง 11/11

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

PLOTTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
175.00 sq.m.

LOCKER

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
140.00  sq.m.

ห้องผอ. ฝ่ายพัฒนาและ
วิศวกรรม40.00  sq.m.

PANTRY

 กองวิศวกรรม จำนวนที่นั่ง 12/12

ห้องวิชาการ 2
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 3
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 4
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 5
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 6
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 7
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 8
12.00  sq.m.

ห้องวิชาการ 9
12.00  sq.m.

COMMON AREA
120.00  sq.m.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 9thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 9
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 9
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ห้องผอ. ฝ่ายการตลาดและลูกค้า
สัมพันธ์
40.00  sq.m.ผอ. กองการตลาด

20.00 sq.m.
ผอ. กองลูกค้าสัมพันธ์
20.00 sq.m.

ผอ. กองการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม
20.00  sq.m.

ผอ. กองจัดการระบบและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
20.00  sq.m.

กองลูกค้าสัมพันธ์
จำนวนที่นั่ง 4/6

กองการตลาด
จำนวนที่นั่ง 5/6

กองจัดการระบบและ
บริหารการเปลี่ยนแปลง

จำนวนที่นั่ง 6/8

กองการจัดการความรู้และนวัตกรรม จำนวนที่นั่ง 5/7

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

LOCKER

ห้องผอ.ฝ่ายพัฒนา
องค์กร
35.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 10thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 10
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 10

AC-80A-AC02-10Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ

อน
ุญ

าต
ปร

ะก
อบ

วิช
าช

ีพ
นิต

ิบุค
คล

เล
ขท

ี่  น
.0

06
-5

6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
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ห้องทำงาน ผอ. กองนโยบายและแผน
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารการลงทุน
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองกำกับดูแลกิจการที่ดี
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
บริหารความเสี่ยง และควบคุม
ภายใน
20.00 sq.m.

ห้องทำงานผอ.
ฝ่ายยุทธศาสตร์

35.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่ายกำกับและดูแล
กิจการ

40.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองนโบายและแผน
จำนวนพนักงาน 6/6

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารการลงทุน
จำนวนพนักงาน 4/5

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน 4/6

พื้นที่สำนักงาน กองกำกับดูแลกิจการที่ด ี4/4

LOCKERLOCKER

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
135.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

LOCKER

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 11thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 11
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 11
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เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
110.00 sq.m.

พื้นที่กองอำนวยการปฏิบัติการ 1
5/6

พื้นที่กองอำนวยการปฏิบัติการ 2
6/6

เลขานุการฝ่าย
12.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายอำนวย
การปฏิบัติการ 1
40.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายอำนวย

การปฏิบัติการ 2
35.00 sq.m.

ผอ.กองอำนวยการ
ปฏิบัติการ 2
20.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน ผอ. กอง
อำนวยการปฏิบัติการ 3

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
พัฒนาท่าเรือ
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กอง
บริหารและกำกับโครงการ

20.00 sq.m.

กองพัฒนาท่าเรือ จำนวนพนักงาน 7/8

กองบริหารและกำกับโครงการจำนวนพนักงาน 4/4

กองอำนวยการปฏิบัติการ 3 จำนวนพนักงาน 5/6

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่าย
อำนวยการปฏิบัติการ 3

35.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
380.00 sq.m.

ผอ.กองอำนวยการ
ปฏิบัติการ 1
20.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
8.00 sq.m. PRINTER

3.50 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
8.00 sq.m.PRINTER

3.50 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
185.00 sq.m.PRINTER

5.00 sq.m.
พื้นที่เก็บเอกสาร

9.00 sq.m.

LOCKER

PANTRY

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 12thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 12
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 12
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พื้นที่สำนักงาน กองบริหารงานชุมชนสัมพันธ์จำนวน
พนักงาน 5/5

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารชุมชน
สัมพันธ์

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองพัฒนาชุมชน
สัมพันธ์

20.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

กองพัฒนาระบบงานดิจิทัล 5/5

ศูนย์ข้อมูลดิจิทัล 5/5

กองปฏิบัติการงานดิจิทัล 5/6

ผอ.กองพัฒนา
ระบบงานดิจิทัล

20.00 sq.m.

ผอ.กองปฏิบัติ
การงานดิจิทัล
20.00 sq.m.

ผอ.กองศูนย์
ข้อมูลดิจิทัล

20.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
170.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.ฝ่ายดิจิทัล
35.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์

35.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
230.00 sq.m.

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
10/10

ห้องผอ.สมาคมนิคม

เลขานุการสมาคม

พื้นที่สำนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์จำนวนพนักงาน 3/3

พื้นที่สำนักงาน มูลนิธินิคม
จำนวนพนักงาน 3/3

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
115.00 sq.m.

ห้องมูลนิธิปะการัง
3/3

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.S

P
=450x450m

m
.

SP=450x450mm.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 12Athแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 12A
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 12 A

AC-80A-AC02-13Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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ห้องอเนกประสงค์
885.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสิทธิประโยชน์จำนวนพนักงาน 10 /10 พื้นที่สำนักงาน กองอนุญาตก่อสร้าง จำนวนพนักงาน 9 /9

ห้องทำงาน ผอ. กองอนุญาตผู้ประกอบ
การ20.00 sq.m. ห้องทำงาน ผอ. กองอนุญาตก่อ

สร้าง
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายบริการผู้ประกอบการ

40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
295.00 sq.m.

LOCKER

ห้องเก็บของ
245.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. กองสิทธิประโยชน์
20.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสิทธิประโยชน์จำนวนพนักงาน 11 /12

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

ห้องอเนกประสงค์
45.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
120.00 sq.m.

PANTRY

F
F

F
F

F
F

FLOOR 14thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 14
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 14

AC-80A-AC02-14Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 
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นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321
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ห้องอเนกประสงค์
180.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

35.00 sq.m.

ห้องผอ. กองสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 20.00 sq.m.

ห้องผอ. กองความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัย 20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ. ศูนย์เฝ้า
ระวัง

20.00 sq.m.

กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัยจำนวนพนักงาน 6
/6

กองสิ่งแวดล้อมและพลังงานจำนวนพนักงาน  6/7

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองบริหารงานชุมชนพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวนพนักงาน 5 /6

พื้นที่สำนักงาน กองกองบริหารเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศจำนวนพนักงาน 4 /4

ห้องทำงาน ผอ. กองพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายพัฒนาเมือง

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
155.00 sq.m.

LOCKER

ห้องทำงาน ผอ. กองบริหารเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

20.00 sq.m.

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 15thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 15
TOWER  A SCALE 1:100

SP=450x450mm.

SP=450x450mm.

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 15

AC-80A-AC02-15Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321
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ห้องทำงาน
ผอ. กองกลาง
20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.
กองการประชุม

20.00 sq.m.

ห้องทำงาน ผอ.
กองสื่อสารองค์กร

20.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองกลาง
จำนวนพนักงาน 9/9

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

PANTRY

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองสื่อสารองค์กร
จำนวนพนักงาน 7/8

ห้องSTUDIO LAB
32.00 sq.m.

ห้องเสียงตามสาย
32.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน กองการประชุม

ห้องอเนกประสงค์
130.00 sq.m.

MIXER

ห้องทำงาน
ผอ.ฝ่ายสำนักผู้ว่าการ

40.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

จำนวนพนักงาน 6/6

พื้นที่สำนักงาน
160.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

ห้องถ่ายเอกสาร
10.00 sq.m. COUNTER

5.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

LOCKER

LOCKER

ห้องอเนกประสงค์
100.00 sq.m.

ห้องเก็บของ
40.00 sq.m.

PANTRY

SP=450x450mm.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 16thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 16
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 16

AC-80A-AC02-16Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร
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กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321
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โถงพักคอย
46.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
300.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 8
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 7

35.00 sq.mห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 5

40.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 6
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 4
35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 3

35.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 1
40.00 sq.m

ห้องทำงาน
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 2
35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ

35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m

เลขาผู้ช่วยผู้ว่าการ
35.00 sq.m

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

SP=450x450mm. SP=450x450mm.

SP=450x450mm.

SP=450x450mm.

SP=450x450mm. SP=450x450mm.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 17thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 17
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 17

AC-80A-AC02-17Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR
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ห้องทำงานเลขานุการ1-4
120.00 sq.m.

ห้องทำงานเลขานุการ7-8
65.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 3
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 1
75.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 2
90.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 4
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 5
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 7
70.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 6
75.00 sq.m.

ห้องทำงานรองผู้ว่าการ กนอ. 8
90.00 sq.m.

ห้องทำงานเลขานุการ5-6
65.00 sq.m.

โถงพักคอย
15.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

F
F

F
F

F
F

FLOOR 18thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 18
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 18

AC-80A-AC02-18Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR
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ห้องทำงานผู้ว่าการ กนอ.
125.00 sq.m.

ห้องรับรอง 2
50.30 sq.m.

ห้องรับรอง 1
41.00 sq.m.

ห้องประชุม 35 ที่นั่ง
124.00 sq.m.

ห้องควบคุม
5.00 sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

ห้องระบบ
6.20 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 1
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 2
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 3
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 4
22.85 sq.m.

ห้องที่ปรึกษา 5
22.85 sq.m.

ห้องบันทึกเสียงดิจิทัล
30.10 sq.m.

ห้องควบคุม
5.20 sq.m.

ห้องประชุม 12 ที่นั่ง

ห้องทำงานเลขานุการ

โถงพักคอย
36.50 sq.m.

พื้นที่ทำงานเลขานุการ
17.00 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร
5.05 sq.m.

ห้องปริ้นเตอร์
6.00 sq.m.

ห้องน้ำ
7.80 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน

4.60 sq.m.ห้องขยะ
4.60 sq.m.

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

Communication Room
5.30 sq.m.

SP=450x450mm.

SP=450x450mm.

SP=450x450mm.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 19thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 19
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 19

AC-80A-AC02-19Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE
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ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715
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ห้องประชุมคณะกรรมการ 60 ที่นั่ง
203.50 sq.m.

โถงพักคอย
77.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์ 2
42.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์ 1
39.60 sq.m.

ห้องระบบ
6.20 sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

ห้อง
แม่บ้าน

4.60 sq.m.ห้องขยะ
4.60 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 1

37.80 ตารางเมตร ห้องคณะกรรมการ กนอ. 2
33.00 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 3
33.00 sq.m.

ห้องคณะกรรมการ กนอ. 4
33.00 sq.m.

ห้องประชุม 30 ที่นั่ง
95.00 sq.m.

ห้องประธานกรรมการ
106.50 sq.m.

โถงพักคอย
65.00 sq.m.

ห้องงานระบบ
12.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

Communication Room
5.30 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร

SP=450x450mm.

S
P

=4
50

x4
50

m
m

.
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FLOOR 20thแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 20
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 20

AC-80A-AC02-20Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS
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ห้องประชุม

โถงพักคอย 1
74.70 sq.m.

ห้องระบบ
4.90 sq.m.

ห้องรับรอง
15.00 sq.m.

ห้องควบคุม
10.00 sq.m.

ห้องประชุม 250 ที่นั่ง
230.00 sq.m.

โถงพักคอย 2
45.50 sq.m.

ห้องควบคุม
9.00 sq.m.

ห้องผนังบานเลื่อน
6.50 sq.m.

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำ
ผู้พิการ

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

ห้องEE
5.30 sq.m.

ห้องเตรียมอาหาร

7.50 sq.m.

(104 ที่นั่ง) (136 ที่นั่ง)
ห้องประชุม

F
F

F
F

F
F

FF

F
F

F F

F F

FLOOR 21stแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 21
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 21

AC-80A-AC02-21Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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LOBBY

RECEPTION

SHOP

ห้องเครื่องสูบน้ำ

ทางหนีไฟ

โถงลิฟต์

Security

ห้องขยะ

โถงลิฟต์ดับเพลิง
ลิฟต์ดับเพลิง

ห้องไฟฟ้า

ห้องขยะเปียก

ห้องขยะแห้ง

ห้องแม่บ้าน

ห้องประชุม 10 ที่นั่ง

ห้องน้ำหญิง

ห้องน้ำหญิง ห้องน้ำ
ผู้พิการ

FLOOR 1stแปลนระบบปรับอากาศและเติมอากาศชั้น 1
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 1

AC-80A-AC03-01Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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SHOP

ห้องนอนเวรอาคาร 1

ห้องนอนเวรอาคาร 2

โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง AHU.

ห้องวางถังก๊าซดับเพลิง

ห้องช่างซ่อมบำรุง

ห้องเครื่องมือ

GENERATOR ห้องควบคุม ห้องไฟฟ้า-หม้อแปลงไฟฟ้า

ห้องวางถังก๊าซดับเพลิง

ส่วนบริหารจัดการอาคาร

FLOOR 2ndแปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 2
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 2

AC-80A-AC03-02Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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CO-WORKING SPACE (PUBLIC)

ห้องขยะ ห้องแม่บ้าน

ห้องอเนกประสงค์

จุดติดต่อ พัสด-ุทรัพยากรบุคคล

ห้องเก็บของ

Communication Room

โถงลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง

ห้องประชุม รับรอง 8 ที่นั่ง

ห้องประชุม รับรอง 8 ที่นั่ง

F
F

FLOOR 3rdแปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 3
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 3

AC-80A-AC03-03Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
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อน
ุญ

าต
ปร

ะก
อบ

วิช
าช

ีพ
นิต

ิบุค
คล

เล
ขท

ี่  น
.0

06
-5

6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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HALL OF FAME
175.00 sq.m.

PANTRY

ห้องประชุม 16 ที่นั่ง

 ห้องประชุม 8 ที่นั่ง

ไฟฟ้า

 ห้อง WAR ROOM

Communication Room

ห้องพักชายห้องพักหญิง

LIVING AREA
ห้องรับรอง

ห้องขยะ

โถงลิฟต์
ดับเพลิง ลิฟต์ดับเพลิง

พื้นที่พักคอย

CO-WORKING SPACE (STAFF) 195.00
sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน

ไฟฟ้า

SERVER ROOM
30.00 sq.m.

FACILITY ROOM
30.00 sq.m.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 4thแปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 4
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 4

AC-80A-AC03-04Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286
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ผอ.ฝ่ายพัสดุและอาคารสถานที่
40.00 sq.m.

ผอ.กองอาคารสถานที่
20.00 sq.m.

ผอ.กองพัสดุ
20.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
150.00 sq.m.

ห้องพยาบาล

ห้องตรวจ

ห้องเก็บอุปกรณ์

ห้องขยะ
อันตราย3.00

sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

กองอาคารสถานที่จำนวนที่นั่ง 12/12

ผอ.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
40.00 sq.m.

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ผอ.กองบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

20.00 sq.m.

ผอ.กองพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

20.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

กองพัสดุ จำนวนที่นั่ง 10/10

เลขานุการฝ่าย
13.00 sq.m.

ห้องเก็บของ กองพัสดุ 50.00 sq.m.

LOCKER

กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง 5/6

กองบริหารทรัพยากรบุคคล
จำนวนที่นั่ง 11/12

พื้นที่สำนักงาน
210.00 sq.m.

LOCKER

SP=450x450mm.

F
F

F
F

F
F

FLOOR 5thแปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 5
TOWER  A SCALE 1:100

แปลนระบบระบายอากาศและแนวเดินท่อน้ำยาชั้น 5

AC-80A-AC03-05Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
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โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193
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ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012
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ผอ.กองการเงิน
20.00 sq.m.

กองบัญชีบริหารและงบประมาณ
จำนวนที่นั่ง 6/8

กองบัญชีการเงิน
จำนวนที่นั่ง 11/12

กองการเงิน
จำนวนที่นั่ง 14/16

Counter การเงิน
15.00 sq.m.

CO WORKING SPACE
100.00 sq.m.

บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ

โถงลิฟต์
หนีไฟ

6.10 sq.m.

COMMUNICATION
ROOM

5.30 sq.m.

ห้อง
แม่บ้าน
4.60
sq.m.

ห้อง
ขยะ

4.60
sq.m.

ห้อง
งานระบบ

6.50
sq.m.

ห้องน้ำชาย

ห้องน้ำหญิง

ห้อง
น้ำผู้พิการ

พื้นที่สำนักงาน
170.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

LOCKER

พื้นที่สำนักงาน
165.00 sq.m.

พื้นที่เก็บเอกสาร
9.00 sq.m.

PRINTER
5.00 sq.m.

ห้องอเนกประสงค์

ห้องอเนกประสงค์

F
F

F
F

F
F
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25 pax. 25 pax. 25 pax.30 pax.
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30 pax.
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4 pax.
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บันไดหนีไฟ
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ROOM
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ห้อง
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sq.m.
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4.60
sq.m.
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SP=450x450mm.

SP=450x450mm.
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140.00 sq.m.

พื้นที่สำนักงาน
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LOCKER
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PRINTER
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13.00 sq.m.
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TOWER  A SCALE 1:100
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AC-80A-AC03-08Dwg. No. TOTAL
SCALE DATE 2023.01.17

KEY PLAN

THE INDUSTRIAL ESTATE AUTHORITY OF THAILAND
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ)

IEAT707   VUE  BUILDING  3rd  FLOOR  ROOM  T2 
KHLONGTONSAI, KHLONGSAN, BANGKOK 10600
TEL:  (66) 0-2860-6290    FAX:  (66) 0-2860-6291
WWW.KSBARCHITECT.COM ใบ

อน
ุญ

าต
ปร

ะก
อบ

วิช
าช

ีพ
นิต

ิบุค
คล

เล
ขท

ี่  น
.0

06
-5

6

โครงการจ้างออกแบบอาคารสำนักงานใหญ่ กนอ. (แห่งใหม่)
ซอยวิภาวดีรังสิต  3  ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ARCHITECT
กัณณ์นภัส  วัจน์ศิษฐ์ ส-สถ 2301

นิจวรรณ  ศรีสุมาลย์ ภ-สถ 13263

พิเชฐ บุญยไวโรจน์ สย.5654

พงษ์รพี ลีลาทัศนีย์นุกูล ภย.47321

STRUCTURAL ENGINEER
สุภัทร สันติภิรมย์กุล วส.87

ลภัสรดา แซ่แต้ ภส.3821

ทรงยศ นิยโมสถ สฟก.5193

SANITARY&FIRE PROTECTION
ENGINEER

ELECTRICAL ENGINEER

สุรพงษ์ ผดุงวิทย์ สก.3980

ชยพัทธ์ แก้วทอง ภก.42012

จีรนุช มณีกุล ภ-สถ.22286

MECHANICAL ENGINEER

GREEN BUILDING LANDSCAPE

INTERIOR DESIGNER DRAWING TITLE REVISIONS

CHECKED APPROVED

Rev NO. Revision Note Date
ชนสรณ์ วุฒิเจริญมงคล

ชาตรี ชลประเสริฐสุข ส-สน179

ณัฐชัย ไชยารัตน์ ส-ภส.65

 STRUCTURAL ENGINEER 
ณัฐฉัตร ฮึงวัฒนากุล วย.1715

INSPECTOR

1:100


	01-AR
	Sheets and Views
	A-A00-05  - COVER
	A-A00-05  - A-A00-00(1)
	A-A00-05  - A-A00-00(2)
	A-A00-05  - COVER A
	A-A00-05  - A-A00-01
	A-A00-05  - A-A00-02
	A-A00-05  - A-A00-03
	A-A00-05  - A-A00-04
	A-A00-05  - A-A00-05
	A-A00-05  - A-A00-06
	A-A00-05  - A-A00-07
	A-A00-05  - A-A00-08
	A-A00-05  - A-A00-09
	A-A00-05  - A-A00-10
	A-A00-05  - A-A00-11
	A-A00-05  - A-A00-12
	A-A01-01-10 - A-A01-01
	A-A01-01-10 - A-A01-02
	A-A01-01-10 - A-A01-03
	A-A01-01-10 - A-A01-04
	A-A01-01-10 - A-A01-05
	A-A01-01-10 - A-A01-06
	A-A01-01-10 - A-A01-07
	A-A01-01-10 - A-A01-08
	A-A01-01-10 - A-A01-09
	A-A01-01-10 - A-A01-10
	A-A01-10-21 - A-A01-11
	A-A01-10-21 - A-A01-12
	A-A01-10-21 - A-A01-12A
	A-A01-10-21 - A-A01-14
	A-A01-10-21 - A-A01-15
	A-A01-10-21 - A-A01-16
	A-A01-10-21 - A-A01-17
	A-A01-10-21 - A-A01-18
	A-A01-10-21 - A-A01-19
	A-A01-10-21 - A-A01-20
	A-A02-01 - A-A02-01
	A-A02-01 - A-A02-02
	A-A02-01 - A-A02-03
	A-A02-01 - A-A02-04
	A-A02-01 - A-A02-05
	A-A02-01 - A-A02-06
	A-A02-01 - A-A02-07
	A-A02-01 - A-A02-08
	A-A02-01 - A-A02-09
	A-A02-01 - A-A02-10
	A-A02-01 - A-A02-11
	A-A02-01 - A-A02-12
	A-A02-01 - A-A02-13
	A-A02-01 - A-A02-14
	A-A02-01 - A-A02-15
	A-A02-01 - A-A02-16
	A-A02-01 - A-A02-17
	A-A03-01 - A-A03-01
	A-A03-01 - A-A03-02
	A-A03-01 - A-A03-03
	A-A03-01 - A-A03-04


	02-S
	Sheets and Views
	A-ST00-01 - cover
	A-ST00-01 - A-ST00-01
	A-ST00-02 - A-ST00-02
	A-ST00-03 - A-ST00-03
	A-ST01-01 to 06 - A-ST01-01
	A-ST01-01 to 06 - A-ST01-02
	A-ST01-01 to 06 - A-ST01-03
	A-ST01-01 to 06 - A-ST01-04
	A-ST01-01 to 06 - A-ST01-05
	A-ST01-01 to 06 - A-ST01-06
	A-ST01-07 to 13 - A-ST01-07
	A-ST01-07 to 13 - A-ST01-08
	A-ST01-07 to 13 - A-ST01-09
	A-ST01-07 to 13 - A-ST01-10
	A-ST01-07 to 13 - A-ST01-11
	A-ST01-07 to 13 - A-ST01-12
	A-ST01-07 to 13 - A-ST01-13
	A-ST02-01 - A-ST02-01
	A-ST03-01 - A-ST03-01


	03-EE
	Sheets and Views
	A-EE01-01-02 List & Symbols - cover
	A-EE01-01-02 List & Symbols - A-EE1-01
	A-EE01-01-02 List & Symbols - A-EE1-02
	A-EE01-03-04-05 DETAIL - A-EE1-03
	A-EE01-03-04-05 DETAIL - A-EE1-04
	A-EE01-03-04-05 DETAIL - A-EE1-05
	A-EE02-01-02-03-04 MDB & RISER อาคาร A - A-EE2-01
	A-EE02-01-02-03-04 MDB & RISER อาคาร A - A-EE2-02
	A-EE02-01-02-03-04 MDB & RISER อาคาร A - A-EE2-03
	A-EE02-01-02-03-04 MDB & RISER อาคาร A - A-EE2-04
	A-EE02-05 BMS SYSTEM RISER DIAGRAM - A-EE2-05
	A-EE02-06 SOLAR CELL SYSTEM RISER DIAGRAM - A-EE02-06
	A-EE02-07 GEN ROOM - A-EE02-07
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (2)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (3)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (4)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (5)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (6)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (7)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (8)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (9)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (10)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (11)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (12)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (12A)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (14)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (15)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (16)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (17)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (18)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (19)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (20)
	A-EE03-01-21 LIGHTING - Layout1 (21)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (2)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (3)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (4)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (5)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (6)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (7)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (8)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (9)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (10)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (11)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (12)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (12A)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (14)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (15)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (16)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (17)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (18)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (19)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (20)
	A-EE04-01-21 EXIT LIGHT - Layout1 (21)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (2)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (3)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (4)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (5)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (6)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (7)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (8)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (9)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (10)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (11)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (12)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (12A)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (14)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (15)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (16)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (17)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (18)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (19)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (20)
	A-EE05-01-21 RECEPTACLE - Layout1 (21)
	A-EE06-01-12 datacenter - A--EE6-01
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-02
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-03
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-04
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-05
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-06
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-07
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-08
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-09
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-10
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-11
	A-EE06-01-12 datacenter - A-EE6-12
	A-EE07-01-02-03 EXISTING SINGLE LINE & RISER อาคาร A - A-EE7-01
	A-EE07-01-02-03 EXISTING SINGLE LINE & RISER อาคาร A - A-EE7-02
	A-EE07-01-02-03 EXISTING SINGLE LINE & RISER อาคาร A - A-EE7-03


	04-SN
	Sheets and Views
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - cover
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN00-01
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN01-01
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN01-02
	A-SN02-01-19 - A-SN02-01
	A-SN02-01-19 - A-SN02-02
	A-SN02-01-19 - A-SN02-03
	A-SN02-01-19 - A-SN02-04
	A-SN02-01-19 - A-SN02-05
	A-SN02-01-19 - A-SN-2-06
	A-SN02-01-19 - A-SN02-07
	A-SN02-01-19 - A-SN02-08
	A-SN02-01-19 - A-SN02-09
	A-SN02-01-19 - A-SN02-10
	A-SN02-01-19 - A-SN02-11
	A-SN02-01-19 - A-SN02-12
	A-SN02-01-19 - A-SN02-13
	A-SN02-01-19 - A-SN02-14
	A-SN02-01-19 - A-SN02-15
	A-SN02-01-19 - A-SN02-16
	A-SN02-01-19 - A-SN02-17
	A-SN02-01-19 - A-SN02-18
	A-SN02-01-19 - A-SN02-19
	A-SN03-01-21 - A-SN03-01
	A-SN03-01-21 - A-SN03-02
	A-SN03-01-21 - A-SN03-03
	A-SN03-01-21 - A-SN03-04
	A-SN03-01-21 - A-SN03-05
	A-SN03-01-21 - A-SN03-06
	A-SN03-01-21 - A-SN03-07
	A-SN03-01-21 - A-SN03-08
	A-SN03-01-21 - A-SN03-09
	A-SN03-01-21 - A-SN03-10
	A-SN03-01-21 - A-SN03-11
	A-SN03-01-21 - A-SN03-12
	A-SN03-01-21 - A-SN03-13
	A-SN03-01-21 - A-SN03-14
	A-SN03-01-21 - A-SN03-15
	A-SN03-01-21 - A-SN0316
	A-SN03-01-21 - A-SN03-17
	A-SN03-01-21 - A-SN03-18
	A-SN03-01-21 - A-SN03-19
	A-SN03-01-21 - A-SN03-20
	A-SN03-01-21 - A-SN03-21
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN04-01
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN04-02
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN04-03
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN04-04
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN05-01
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN05-02
	A-SN00-01-SN01-01-02-SN04-01-06 SN05-01-03 - A-SN05-03


	05-AC
	Sheets and Views
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - cover
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC00-01
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-01
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-02
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-03
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-04
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-05
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-06
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-07
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-08
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-09
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-10
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-11
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-12
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-13
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-14
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-15
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-16
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC01-17
	A-AC02-01_21 - A-AC02-01
	A-AC02-01_21 - A-AC02-02
	A-AC02-01_21 - A-AC02-03
	A-AC02-01_21 - A-AC02-04
	A-AC02-01_21 - A-AC02-05
	A-AC02-01_21 - A-AC02-06
	A-AC02-01_21 - A-AC02-07
	A-AC02-01_21 - A-AC02-08
	A-AC02-01_21 - A-AC02-09
	A-AC02-01_21 - A-AC02-10
	A-AC02-01_21 - A-AC02-11
	A-AC02-01_21 - A-AC02-12
	A-AC02-01_21 - A-AC02-13
	A-AC02-01_21 - A-AC02-14
	A-AC02-01_21 - A-AC02-15
	A-AC02-01_21 - A-AC02-16
	A-AC02-01_21 - A-AC02-17
	A-AC02-01_21 - A-AC02-18
	A-AC02-01_21 - A-AC02-19
	A-AC02-01_21 - A-AC02-20
	A-AC02-01_21 - A-AC02-21
	A-AC03-01_21 - A-AC03-01
	A-AC03-01_21 - A-AC03-02
	A-AC03-01_21 - A-AC03-03
	A-AC03-01_21 - A-AC03-04
	A-AC03-01_21 - A-AC03-05
	A-AC03-01_21 - A-AC03-06
	A-AC03-01_21 - A-AC03-07
	A-AC03-01_21 - A-AC03-08
	A-AC03-01_21 - A-AC03-09
	A-AC03-01_21 - A-AC03-10
	A-AC03-01_21 - A-AC03-11
	A-AC03-01_21 - A-AC03-12
	A-AC03-01_21 - A-AC03-13
	A-AC03-01_21 - A-AC03-14
	A-AC03-01_21 - A-AC03-15
	A-AC03-01_21 - A-AC03-16
	A-AC03-01_21 - A-AC03-17
	A-AC03-01_21 - A-AC03-18
	A-AC03-01_21 - A-AC03-19
	A-AC03-01_21 - A-AC03-20
	A-AC03-01_21 - A-AC03-21
	A-AC04-01_08 - A-AC04-01
	A-AC04-01_08 - A-AC04-02
	A-AC04-01_08 - A-AC04-03
	A-AC04-01_08 - A-AC04-04
	A-AC04-01_08 - A-AC04-05
	A-AC04-01_08 - A-AC04-06
	A-AC04-01_08 - A-AC04-07
	A-AC04-01_08 - A-AC04-08
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC05-01
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC05-02
	A-AC00-01-A-AC01-01_17-A-AC05-01_03 - A-AC05-03
	A-AC06-01_09 - A-AC06-01
	A-AC06-01_09 - A-AC06-02
	A-AC06-01_09 - A-AC06-03
	A-AC06-01_09 - A-AC06-04
	A-AC06-01_09 - A-AC06-05
	A-AC06-01_09 - A-AC06-06
	A-AC06-01_09 - A-AC06-07
	A-AC06-01_09 - A-AC06-08
	A-AC06-01_09 - A-AC06-09


	06-CM
	Sheets and Views
	A-CM01-01-04 LIST&LEGENDS-DETAILS - cover
	A-CM01-01-04 LIST&LEGENDS-DETAILS - A-CM01-01
	A-CM01-01-04 LIST&LEGENDS-DETAILS - A-CM01-02
	A-CM01-01-04 LIST&LEGENDS-DETAILS - A-CM01-03
	A-CM01-01-04 LIST&LEGENDS-DETAILS - A-CM01-04
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-01
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-02
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-03
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-04
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-05
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-06
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-07
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-08
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-09
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-10
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-11
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-12
	A-CM02-01-13 RISER DIAGRAM - A-CM02-13
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-01
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-02
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-03
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-04
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-05
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-06
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-07
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-08
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-09
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-10
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-011
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-12
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-13
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-14
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-15
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-016
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-17
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-18
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-19
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-20
	A-CM03-01-21 FL PLAN - A-CM03-21
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-01
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-02
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-03
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-04
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-05
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-06
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-07
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-08
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-09
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-10
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-11
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-12
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-13
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-14
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-15
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-16
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-17
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-18
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-19
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-20
	A-CM04-01-21 CL PLAN - A-CM04-21
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-01
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-02
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-03
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-04
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-05
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-06
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-07
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-08
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-09
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-10
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-11
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-12
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-13
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-14
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-15
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-16
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-17
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-18
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-19
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-20
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-21
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-22
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-23
	A-CM05-01-21 AV PLAN - A-CM05-24
	A-CM06-01-06 EXISTING PLAN - A-CM06-01
	A-CM06-01-06 EXISTING PLAN - A-CM06-02
	A-CM06-01-06 EXISTING PLAN - A-CM06-03
	A-CM06-01-06 EXISTING PLAN - A-CM06-04
	A-CM06-01-06 EXISTING PLAN - A-CM06-05
	A-CM06-01-06 EXISTING PLAN - A-CM06-06



